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Короткий огляд: 

В даному дипломному проекті розраховано силова електрична мережа 

для механічного цеху. Відповідно до основної методики, було розраховано 

основні електричні навантаження, обрано силовий трансформатор для 

трансформаторної підстанції. Далі було розраховано розподільчі шини, від 

яких відходять кабельні лінії до електроспоживачів. Для забезпечення 

вмикання та вимикання робочого та аварійного режимів кожної лінії, 

встановлено силові електричні автоматичні вимикачі фірми Е-NEXT. 
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ВСТУП 

 

Проектування механічного цеху є складною задачею. Вона вимагає від 

проектувальника обізнаності в багатьох сферах інженерного проектування та 

знань в різних галузях. 

Даним дипломним проектом передбачено розрахунок механічного цеху 

та вибір основних електричних приладів. Визначення електричних 

навантажень є одним з основних етапів проектування. За значенням 

електричних навантажень вибирають електрообладнання та схему системи 

електропостачання, визначають втрати потужності і електроенергії. Від 

правильної оцінки очікуваних навантажень залежать капітальні витрати на 

систему електропостачання, експлуатаційні витрати, надійність роботи 

електрообладнання. 

Вибір числа і потужності силових трансформаторів для цехових 

трансформаторних підстанцій промислових підприємств повинен бути 

електрично та економічно обґрунтованим, так як він має істотний вплив на 

раціональне побудування схем промислового електропостачання. Критерієм 

при виборі трансформаторів є надійність електропостачання, 

трансформаторна потужність. При спорудженні цехових трансформаторних 

підстанцій перевагу слід віддавати, комплектним трансформаторним 

підстанціям (КТП), повністю виготовленим на заводах. Вибір числа та 

потужності трансформаторів цехових підстанцій, а також засобів компенсації 

залежить від числа та категорії надійності електроспоживачів. 

Наступним етапом визначають струми КЗ. Дані значення істотно 

впливають на вибір перерізу проводів і жил кабелів, конструкцію 

струмопроводів, характеристики комутаційних і захисних апаратів. Тому для 

забезпечення раціонального проектування внутрішньо цехового 

електропостачання слід виконати достовірні розрахунки КЗ. 
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1 ВИХІДНІ ДАНІ НА ПРОЕКТУВАННЯ ТА ЗАГАЛЬНА 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЕЛЕКТРОПРИЙМАЧІВ 

 

В таблиці 1.1  наведено вихідні дані до проектування. 

 

Таблиця 1.1 – Вихідні дані до проектування 

Номер на плані Назва обладнання 
Потужність, 

кВт 

Кількість 

одиниць 

1-4 Зварювальні автомати 50 4 

18 Кран-балка 15 1 

20 Мостовий кран 55 1 

9,10 Компресори 30 2 

5-8 Вентилятори 4,8 4 

37,38 Електропечі опору 32 2 

 Освітлення 0,5 300 

11,12,39,40 Алмазно-розточувальні верстати 2,5 4 

13-16 
Горизонтально- розточувальні 

верстати 
25 4 

17,19 Поздовжньо-стругальні верстати 40 2 

21-26 Розточувальні верстати 14 6 

27-29 Поперечно- стругальні верстати 10 3 

30-33 Радіально-свердлильні 3 4 

34-36 Вертикально-свердлильні 4 3 

41, 42 Заточувальні верстати 1,5 2 

43-50 Токарно-револьверні верстати 4,5 8 

 

План розташування обладнання та план приміщення наведено в 

додатку. 
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2 ВИЗНАЧЕННЯ РОЗРАХУНКОВИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ 

НАВАНТАЖЕНЬ 

 

Визначення електричних навантажень є одним з основних етапів 

проектування. За значенням електричних навантажень вибирають 

електрообладнання та схему системи електропостачання, визначають втрати 

потужності і електроенергії. Від правильної оцінки очікуваних навантажень 

залежать капітальні витрати на систему електропостачання, експлуатаційні 

витрати, надійність роботи електрообладнання [1].  

Для початку розрахунку навантажень необхідно розбити 

електроприймачі на категорії, тобто об'єднати їх в групи за подібністю 

режимів роботи і близьким коефіцієнтам використання. 

Проведемо розрахунок для підйомного устаткування. 

 Сумарні номінальні активні и реактивні потужності кожної 

характерної категорії визначається за формулою (2.1): 

 

 

1

1

n

ном номi

i

n

ном номi i

i

P P

Q P tg












 (2.1) 

 

де  
номiP – активная номінальная потужність електроприймача, кВт;  

номP , 
номQ  – відповідно номінальні активні і реактивні потужності групи 

електроприймачів, кВт и квар;  

itg  - паспортне або довідкове значення коефіцієнта реактивної  

потужності електроприймача. 
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1

1
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11,6 1,732 40 1,732 60,3
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P P кВт

Q P tg кВАр





   

     




 

  

 Середня потужність навантажень кожної категорії електроприймачів 

визначається за виразом (2.2):  

 

 

1

1

n

cp номi Bi

i

n

cp cpi i

i

P P k

Q Q tg












 (2.2) 

 

де  
cpP , 

cpQ  –відповідно номінальні активні і реактивні потужності групи 

електроприймачів, кВт и кВАр.  

 

1

1

11,6 0,3 34,8 0,3 13,9

20,1 0,3 60,3 0,3 24,1

n

cp номi Bi

i

n

cp cpi i

i

P P k

Q Q tg





     

     




 

 

Середньозважені коефіцієнти використання и потужності 

розраховуються за формулами (2.3): 
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де  
Bik , 

Bсрk  відповідно коефіцієнти використання і-го електроприймача и 

середнє зважений коефіцієнт використання;  

itg  - середнє зважений коефіцієнт реактивної потужності.  
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-Ефективне число електроприймачів за характерною категорією 

визначається за формулою (2.4): 
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На основі розрахованих параметрів і табл. 2.1  представленої в [1] 

визначається розрахунковий коефіцієнт за формулою 2.5: 

 

  .;p еф В сpk f n k  (2.5) 

 

   .; 1,6;0,3 2,5p еф В сpk f n k f    

 

 Визначаємо розрахункову потужність по кожній характерній категорії 

за формулою 2.6: 

 

 
p сpi p

p cpi p

P P k

Q Q k




 (2.6) 

 

де pP , pQ  – відповідно розрахункові активна і реактивна потужності, 

кВт и квар.  

 

13,9 2,5 34,8

24,1 2,5 60,3

p сpi p

p cpi p

P P k кВт

Q Q k кВАр

   

   
 

 

 Повне розрахункове навантаження визначається за наступним 

виразом 2.7:  
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 2 2

p pS P Q   (2.7) 

 

2 2 2 234,8 60,3 69,6p pS P Q кВА      

 

Розрахунковий струм визначається за виразом 2.8: 
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Вихідні дані для розрахунку електричних навантажень проектованого 

цеху з виділенням характерних категорій представлені в таблицях 2.1 – 2.7.  

Аналогічним шляхом визначаємо для інших груп. 

 

Таблиця 2.1 – Вихідні дані до металорізальних станків 

Номер на 

плані 
Назва обладнання 

номP
, 

кВт 

Кількість 

одиниць вk
 

cos  tg
 

11,12,39,40 
Алмазно-розточувальні 

верстат 
2,5 4 0,2 0,5 1,732 

13-16 
Горизонтально- 

розточувальні верстати 
25 4 0,2 0,5 1,732 

17,19 
Поздовжньо-стругальні 

верстати 
40 2 0,2 0,5 1,732 

21-26 Розточувальні верстати 14 6 0,2 0,5 1,732 

27-29 
Поперечно- стругальні 

верстати 
10 3 0,35 0,5 1,732 

30-33 Радіально-свердлильні 3 4 0,35 0,5 1,732 

34-36 Вертикально-свердлильні 4 3 0,35 0,5 1,732 

41, 42 Заточувальні верстати 1,5 2 0,2 0,5 1,732 

43-50 
Токарно-револьверні 

верстати 
4,5 8 0,2 0,5 1,732 

 



 

 

 
Змін. Арк. № докум. Підпис Дата 

Арк. 

13 
БР 3.6.141.336 ПЗ 

 

Таблиця 2.2 – Вихідні дані до підйомного устаткування  

Номер на 

плані 
Назва обладнання 

номP , 

кВт 

Кількість 

одиниць 
вk  cos  tg  

18 Кран-балка 15 1 0,3 0,5 1,732 

20 Мостовий кран 55 1 0,3 0,5 1,732 

 

Таблиця 2.3 – Вихідні дані до зварювальних апаратів 

Номер на 

плані 
Назва обладнання 

номP , 

кВт 

Кількість 

одиниць 
вk  

cos  tg  

1-4 Зварювальні автомати 50 4 0,4 0,5 1,732 

 

Таблиця 2.4 – Вихідні дані до вентиляторів, насосів, компресорів 

Номер на 

плані 
Назва обладнання 

номP , 

кВт 

Кількість 

одиниць 
вk  

cos  tg  

9,10 Компресори 30 2 0,7 0,7 1,02 

5-8 Вентилятори 4,8 4 0,7 0,5 1,732 

 

Таблиця 2.5 – Вихідні дані до електротермічного устаткування 

Номер на 

плані 
Назва обладнання 

номP , 

кВт 

Кількість 

одиниць 
вk  

cos  tg  

37,38 Електропечі опору 32 2 0,7 0,5 1,732 

 

Таблиця 2.6 – Вихідні дані до освітлення 

Навзва обладнання номP , кВт 
Кількість 

одиниць 
вk  

cos  tg  

Освітлення 0,5 300 0,9 0,6 1,333 

 

Таблиця 2.7 – Результати розрахунків 
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Група ЕП номP , кВт срP
, 

кВт 

срQ
, 

кВА

р 

рP
, 

кВт 

pQ
, 

кВА

р 

pS
, 

кВА 

РІ , А 

Металорізальні 

верстати 367,0  81,5  141 421  729 842 280  

Підйомне устаткування  46,4  13 24,1  22,3  38,6  44,5  67,7  

Зварювальні апарати 154,9  62 107 62 107 123 188 

Вентилятори, насоси, 

компресори 79,2  55 66,1  87 104 136 207 

Електротермічне 

устаткування 64,0  44,8  77,6  44 77,6  89,6  136 

Освітлення 150,0  135 180 135 180 225 341 

Разом по цеху 861,5  
 

392 596 773 1 237 1459 2217 
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3 ВИБІР ТП І КОМПЕНСУЮЧИХ УСТАНОВОК 

 

3.1 Вибір трансформаторної підстанції 

 

Вибір числа і потужності силових трансформаторів для цехових 

трансформаторних підстанцій промислових підприємств повинен бути 

хімічно і економічно обґрунтованим, так як він має істотний вплив на 

раціональне побудування схем промислового електропостачання. Критерієм 

при виборі трансформаторів є надійність електропостачання, витрата 

кольорового металу і потрібна трансформаторна потужність. При 

спорудженні цехових трансформаторних підстанцій перевагу слід віддавати, 

комплектним трансформаторним підстанціям (КТП), повністю виготовленим 

на заводах. Вибір числа та потужності трансформаторів цехових підстанцій, а 

також засобів компенсації здійснюється за такою схемою:  

При виборі кількості та потужності трансформаторів ПС враховуються 

такі фактори: категорія надійності електропостачання ЕП, розрахункове 

навантаження, компенсація реактивних навантажень при напрузі до 1 кВ, 

навантажувальна спроможність трансформаторів в нормальному та 

післяаварійному режимах, шкал стандартних номінальних потужностей 

трансформаторів. Двотрансформаторні ПС застосовують при більшості ЕП 1-

ї категорії та наявності ЕП особливої групи, а також для живлення ЕП 2-ї 

категорії надійності.  

Якщо приймати коефіцієнти завантаження трансформаторів 0,75т  , 

то в цьому випадку з урахуванням допустимого перевантаження 

трансформаторів вимикають частину ЕП 3-ї категорії надійності. Для таких 

підстанцій також необхідний складський резерв. На час ремонту 

пошкодженої ПС та, що залишилася в роботі, має забезпечити 

електропостачання ЕП 1-ї категорії надійності.  
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ПС з кількістю трансформаторів більше двох застосовують лише при 

належному обґрунтуванні, а також при установленні окремих 

трансформаторів для живлення силових та освітлювальних навантажень. При 

трьох і менше трансформаторах їх стандартну номінальну потужність 

вибирають за формулою 3.1: 

 

_т.р

р

ном ном

т

Р
S S

N 
 


 (3.1) 

 

де  _т.рномS  - повна номінальна розрахункова потужність трансформатора;  

рР  - розрахункове активне навантаження; 

N  - Кількільсть трансформаторів; 

т  - коефіцієнт завантаження трансформатора. 

Оскільки значну частину навантаження становлять ЕП 2-ї та 3-ї 

категорії надійності, плануємо двотрансформаторну підстанцію з 

можливістю резервування на низькій стороні електропостачання. Приймаємо 

коефіцієнт завантаження трансформатора: 0,75т   

Потужність трансформатора ТП підбираємо з врахуванням сумарної 

активної розрахункової потужності Рр , що живляться від даної підстанції.  

 

773,1рР кВт  

 

Отже, номінальна потужність трансформатора ПС становить: 

 

_т.р

773
343

3 0,75
ном номS S  
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Згідно з розрахунком для ТП вибирається трансформатор типу ТМ-630-

10/0,4  

Таблиця 3.1 – Каталожні дані трансформатора 

Тип 

трансформатор

а 

Sном

, кВА 

Каталожні дані Розрахункові дані 

Uном, 

кВ Uк,

% 

ΔPк

, 

кВт 

ΔPх

, 

кВт 

Iх, 

% 

Rт, 

Ом 

Хт, 

Ом 

ΔQx, 

кВА

р 

nт 
В

Н 

Н

Н 

ТМ-630/10 630 10 0.7 5.5 8.5 1.68 
2.

5 
2.14 8.73 15.8 

14,

5 

 

3.2 Вибір компенсуючих пристроїв реактивної потужності  

 

Максимальна реактивна потужність, яку доцільно передавати через 

трансформатор 6(10)/0,4 кВ у мережу напругою до 1 кВ для забезпечення 

бажаного коефіцієнта його завантаження 0,75т   , визначається за 

формулою 3.2:  

 

 
2

2

_т.рт т ном рQ N S Р     (3.2) 

 

де  _т.рномS  - повна номінальна розрахункова потужність трансформатора;  

рР  - розрахункове активне навантаження; 

N  - кількість трансформаторів; 

т  - коефіцієнт завантаження трансформатора 

Якщо під квадратним коренем в результаті обчислень отримаємо 

величину зі знаком “мінус”, то приймаємо 0тQ  . 

Потужність конденсаторної установки (КУ) із конденсаторами на 

розрахункову реактивну потужність напругою 0,4 кВ визначається за 3.3 
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.Н К Р ТQ Q Q   

Р РQ Q  
(3.2) 

 

Для застосування приймається найближча стандартна величина 

потужності комплектної (КУ) 
. .Н К СТQ , що вибирається з інформаційних 

джерел.  

Якщо 
. 0Н КQ   то встановлювати конденсатори не потрібно.  

Визначаємо орієнтовну потужність компенсуючих пристроїв за виразом:  

 

 
2 23 0,75 630 773 1073тQ кВАр      

1237рQ кВАр  

. 1237 1073 164н кQ кВАр    

 

У зв’язку з тим, що трансформатор даної ПС не пропускає всю 

необхідну реактивну потужність у мережу напругою до 1 кВ, необхідно 

встановити конденсаторну установку. Вибираємо дві комплектні (КУ), 

найближча стандартна величина потужності яких становить 200 кВ∙Ар.  

Вибираємо установку типу УКРП-0,4-180-20 УЗ з кроком зміни 

реактивної потужності 20 кВ∙Ар. 
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4 ВИБІР ПЕРЕРІЗУ ПРОВІДНИКІВ 

4.1 Вибір перерізу кабельних ліній напругою понад 1 кВ 

4.1.1 Вибір перерізу кабелю за нормальним режимом.  

 

При виборі перерізу кабелю, який живить ТП з трансформатором 10/0,4 

кВ, як струм нормального режиму 
нормІ  незалежно від числа трансформаторів 

ТП приймається номінальний первинний струм трансформатора, який 

визначається за паспортними даними трансформатора за формулою 4.1: 

 

.Т
.

.

,
3

ном
норм ном Т

ном Т

S
І І А

U
 


 (4.1) 

630
36,7

3 10
нормІ А 


 

 

де  
.ТномS  - номінальна потужність трансформатора, кВА; 

.ном ТU  - номінальна первинна напруга трансформатора, кВ. 

 

Для кабелів із полівінілхлоридною ізоляцією з мідними жилами при 

3500максТ год рік  економічно вигідний переріз кабелю в нормальному 

режимі роботи визначається за формулою 4.2:  

 

2,НОРМ
ек

ек

I
S мм

J
  (4.2) 

236,7
14,5,

2,5
екS мм   

 

де  НОРМI  - струм нормального режиму, А. 
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екJ  - нормоване значення економічного вигідної густини струму, 

2А мм . 

Розрахунковий економічно вигідний переріз 
екS  округляється до 

найближчого стандартного перерізу .Обираємо кабель типу ВВГ 5х16 

довжиною 1,5 км. 

 

4.1.2 Перевірка перерізу кабелю за максимальним режимом 

 

У режимі максимального навантаження кабелів допустимий для даного 

кабелю струм з урахуванням умови прокладки та відхилення параметрів 

навколишнього середовища від стандартних умов 'допІ  та коефіцієнтів 

допустимого перевантаження перК , які наводяться в таблицях М.2 і М.3 [1], 

порівнюють зі струмом його форсованого режиму фІ з урахуванням 

коефіцієнта резервування резК  за формулою 4.3: 

 

' ,рез доп пер нормК І К І А  (4.3) 

1,1 70,5 77,5 1,4 36,7 51,4, А      

 

де коефіцієнт допустимого перевантаження приймаємо 1,4перК  . 

Допустимий тривалий струм для кабелів напругою 10 кВ з 

урахуванням умов прокладки та відхилення параметрів навколишнього 

середовища від стандартних умов при їх тривалому характері визначається за 

формулою 4.4:  

 

' ,доп сер пр допІ К К І А  

' 0,94 1 75 70,5допІ      
(4.4) 
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де  
серК - поправковий коефіцієнт на температуру навколишнього 

середовища, якщо вона відмінна від стандартної;  

прК  - поправковий коефіцієнт на кількість кабелів, що лежать поруч у 

землі ;  

допІ  - допустимий тривалий струм провідника стандартного перерізу, А.  

Поправковий коефіцієнт на температуру навколишнього середовища 

серК можна також обчислити за формулою 4.5: 

 

60 20
0,94

60 15
серК


 


 (4.5) 

 

Оскільки рівність 4.3 виконується, то переріз кабелю обрано 

правильно. 

 

4.2 Вибір розподільної мережі 0,4 кВ 

4.2.1 Вибір перерізу кабелів до шинопроводів і розподільних 

пристроїв 

 

Вибір перерізу кабелю при нагріванні в нормальному режимі полягає у 

визначенні такого мінімального перерізу, який допускає струм не менше 

розрахункового за формулою 4.6: 

 

' ,доп нормІ І А  (4.6) 

 

де,  нормІ  - розрахунковий струм 2-го рівня електропостачання.  

'допІ  - допустимий тривалий струм для кабелів з врахуванням умов 

прокладення та відхилення параметрів навколишнього середовища від 
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стандартних умов при їх довготривалому характері. Визначається з 

урахуванням поправкового коефіцієнта 0,925попрК  , за формулою 4.7: 

 

' К К К ,доп пр сер попр допІ І А     (4.7) 

 

' К К К ,доп пр сер попр допІ І А      

 

Для кабелів, прокладених у повітрі всередині або поза цехом, за будь-

якої їх кількості поправковий коефіцієнт К 1пр  .  

Вибір перерізу лише за умов допустимого нагрівання призводить до 

великих втрат активної потужності та значних втрат напруги. Для 

остаточного вибору перерізу кабелю слід провести всі перевірки відповідно 

до вимог ПУЕ: за умов допустимої втрати напруги та відповідності до 

захисного апарата. Форсований режим в електромережах напругою до 1 кВ 

буває досить рідко.  

Втрата напруги в кабелях у відсотках визначається за формулою 4.8: 

 

210

p кб p кб

ном

P R Q X
U

U


 


 (4.8) 

 

де  pP  та pQ  - максимальні розрахункові активне і реактивне навантаження 

2-го рівня електропостачання відповідно, кВт і кВАр; 

кбR , кбX  - - активний і реактивний опори кабелю відповідно, Ом;  

номU  - номінальна напруга електричної мережі, кВ.  

 

Активний і реактивний опори кабелю обчислюють за формулами 4.9: 
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0кб кбR r l   

0кб кбX x l   
(4.9) 

 

де  
0r , 

0x  - активний і реактивний питомі опори кабелю відповідно, Ом/км;  

кбl  - довжина кабелю, км.  

Результати розрахунків зводимо в табл. 4.1 

 

Таблиця 4.1 – Результати розрахунку вибору кабелів по ШРА 1 

Кабель до ПЕ 
стS  

мм2 

допІ  

, А 

рІ

,А 

U , 

% 
L, м Тип кабелю 

ШРА1 630 762 656 1,131 25 
4 х ПВВ 1х630-

380 

СРШ1 50 250 160 0,487 16 
4 х ПВВ 1х50-

380 

СРШ2 500 697 632 0,399 23 
4 х ПВВ 1х500-

380 

СРШ3 500 697 569 1,04 28 
4 х ПВВ 1х500-

380 

СРШ4 150 416 365 1,04 25 
4 х ПВВ 1х150-

380 

 

4.2.2 Вибір шинопроводів  

 

Для головних магістралей випускають комплектні шинопроводи типу 

ШМА з номінальними струмами 1250, 1600, 2500, 3200 та 4000 А; для 

розподільних магістралей - комплектні шинопроводи типу ШРА з 

номінальними струмами 100, 250, 400 та 630 А. 
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Комплектні шинопроводи типу ШМА вибирають за струмом 

форсованого режиму силового трансформатора, до якого вони приєднані, за 

формулою 4.10: 

 

. .ном ШМА Ф рез ном тІ І K І    (4.10) 

 

де  
резK  - коефіцієнт резервування, який враховує тривале перевантаження 

трансформатора залежно від кількості трансформаторів на ПС і умов 

резервування на стороні НН. 

Номінальний вторинний струм трансформатора визначається за 

формулою 4.11: 

 

.
.

.3

ном т
ном т

ном т

S
І

U



 (4.11) 

 

де 
.ном тS - номінальна потужність трансформатора, кВА;  

.ном тU  - номінальна вторинна напруга трансформатора, кВ.  

Втрату напруги в ШМА обчислюємо за формулою 4.12:  

 

 
3 100

cos sin
р

ШМА n n

ном

І l
U r x

U
 

  
    (4.12) 

 

де   nr , nx - питомі активний та індуктивний опори ШМА, відповідно;  

рІ - розрахунковий струм ШМА, А;  

l - довжина ШМА, км;  

Номінальний струм комплектних шинопроводів типу ШРА .ШРАномІ  І 

вибирають за розрахунковим струмом рівня електропостачання за формулою 
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4.13:  

 

.ШРАном pІ I  (4.13) 

 

Площа перерізу та втрата напруги в ШРА визначається так як і для 

ШМА. Отримані дані заносимо в табл. 4.2. 

 

Таблиця 4.2 – Результати розрахункових шинопроводів по шинних 

розподільних пунктах 

РП 
допІ   рІ

 
Тип 

шинопроводу 

ШРА1 1250 656 ШМА4-1250-НУЗ 

СРШ1 250 119 ШРА73-250-УЗ 

СРШ2 1250 632 ШМА4-1250-НУЗ 

СРШ3 630 569 ШРА73-630-УЗ 

СРШ4 250 365 ШРА73-250-УЗ 

 

4.3 Вибір ліній живлення першого рівня системи електропостачання  

 

В електричних мережах напругою до 1 кВ переріз проводу (кабелю) 

розподільних мереж завжди вибирають за умовою нагрівання в нормальному 

режимі за формулою 4.14:  

 

'доп pІ I  (4.14) 

 

де  pI  - розрахунковий струм 1-го рівня електропостачання (номінальний 

струм електроприймача (ЕП)).  
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Для остаточного вибору перерізу проводу слід провести всі перевірки 

відповідно до вимог ПУЕ: за механічною міцністю, допустимою втратою 

напруги та за умови відповідності захисному апарату. За умовою механічної 

міцності мінімальний переріз алюмінієвих проводів - 2,5 мм2, мідних - 1,5 

мм. 

 

Таблиця 4.3 – Результати розрахунку проводів по ШРА 1 

Назва ЕП стS
 

мм2 
допІ

 
, А 

рІ
,А 

U , % L, м Тип кабелю 

Токарно-револьверні 

верстати (43…50) 
2,5 19 

13,67

4 
0,237 6 ПВС 4х2,5-380 

Токарно-револьверні 

верстати (43…50) 
2,5 19 

13,67

4 
0,237 6 ПВС 4х2,5-380 

Токарно-револьверні 

верстати (43…50) 
2,5 19 

13,67

4 
0,237 6 ПВС 4х2,5-380 

Токарно-револьверні 

верстати (43…50) 
2,5 19 

13,67

4 
0,079 2 ПВС 4х2,5-380 

Токарно-револьверні 

верстати (43…50) 
2,5 19 

13,67

4 
0,079 2 ПВС 4х2,5-380 

Токарно-револьверні 

верстати (43…50) 
2,5 19 

13,67

4 
0,079 2 ПВС 4х2,5-380 

Токарно-револьверні 

верстати (43…50) 
2,5 19 

13,67

4 
0,079 2 ПВС 4х2,5-380 

Токарно-револьверні 

верстати (43…50) 
2,5 19 

13,67

4 
0,079 2 ПВС 4х2,5-380 

Електропечі 

опору(37,38)1 фаза 
50 135 

97,23

8 
0,024 1,5 ПВС 2х50-380 

Електропечі 

опору(37,38)1 фаза 
50 135 

97,23

8 
0,024 1,5 ПВС 2х50-380 

Алмазно-розточувальні 

верстати (39,40) 
2,5 19 7,597 0,033 1,5 ПВС 4х2,5-380 

Алмазно-розточувальні 

верстат (39,40) 
2,5 19 7,597 0,033 1,5 ПВС 4х2,5-380 

Алмазно-розточувальні 

верстат (27…29) 
10 42 

30,38

7 
0,225 10 ПВС 4х10-380 

Поздовжньо-стругальні 

верстати (27…29) 
10 42 

30,38

7 
0,225 10 ПВС 4х10-380 

Поздовжньо-стругальні 

верстати (27…29) 
10 42 

30,38

7 
0,225 10 ПВС 4х10-380 

Вертикально-

свердлильні (34…36) 1 

фаза 

2,5 21 
12,15

5 
0,281 8 ПВС 4х2,5-380 
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Вертикально-

свердлильні (34…36) 1 

фаза 

2,5 21 
12,15

5 
0,281 8 ПВС 4х2,5-380 

Вертикально-

свердлильні (34…36) 1 

фаза 

2,5 21 
12,15

5 
0,281 8 ПВС 4х2,5-380 

Розточувальні верстати 

(41, 42) 
2,5 21 4,558 0,020 1,5 ПВС 4х2,5-380 

Розточувальні верстати 

(41, 42) 
2,5 21 4,558 0,020 1,5 ПВС 4х2,5-380 

Розточувальні верстати 

(21…26) 
10 60 

42,54

2 
0,378 12 ПВС 4х10-380 

Розточувальні верстати 

(21…26) 
10 60 

42,54

2 
0,378 12 ПВС 4х10-380 

Розточувальні верстати 

(21…26) 
10 60 

42,54

2 
0,378 12 ПВС 4х10-380 

Розточувальні верстати 

(21…26) 
10 60 

42,54

2 
0,378 12 ПВС 4х10-380 

Розточувальні верстати 

(21…26) 
10 60 

42,54

2 
0,378 12 ПВС 4х10-380 

Розточувальні верстати 

(21…26) 
10 60 

42,54

2 
0,378 12 ПВС 4х10-380 

Радіально-свердлильні 

(30…33) 1 фаза 
2,5 21 9,116 0,211 8 ПВС 4х2,5-380 

Радіально-свердлильні 

(30…33) 1 фаза 
2,5 21 9,116 0,211 8 ПВС 4х2,5-380 

Радіально-свердлильні 

(30…33) 1 фаза 
2,5 21 9,116 0,211 8 ПВС 2х2,5-380 

Радіально-свердлильні 

(30…33) 1 фаза 
2,5 21 9,116 0,211 8 ПВС 2х2,5-380 

 

Таблиця 4.4 – Результати розрахунку параметрів проводів по СРШ1 

Назва ЕП стS
 

мм2 
допІ

 
, А 

рІ
,А 

U , % L, м Тип кабелю 

Алмазно-розточувальні 

верстат (11,12) 
2,5 19 7,597 0,033 1,5 ПВС 4х2,5-380 

Алмазно-розточувальні 

верстат (11,12) 
2,5 19 7,597 0,110 5 ПВС 4х2,5-380 

Мостовий кран(20) 25 75 66,85 0,520 10 ПВС 4х25-380 

 

Таблиця 4.5 – Результати розрахунку параметрів проводів по СРШ2 
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Назва ЕП стS
 

мм2 
допІ

 
, А 

рІ
,А 

U , % L, м Тип кабелю 

Горизонтально- 

розточувальні верстати 

(13…16) 

35 90 75,96 0,348 20 ПВС 4х35-380 

Горизонтально- 

розточувальні верстати 

(13…16) 

35 90 75,96 0,278 16 ПВС 4х35-380 

Горизонтально- 

розточувальні верстати 

(13…16) 

35 90 75,96 0,278 16 ПВС 4х35-380 

Горизонтально- 

розточувальні верстати 

(13…16) 

35 90 75,96 0,348 20 ПВС 4х35-380 

 

Таблиця 4.6 – Результати розрахунку параметрів проводів по СРШ3 

Назва ЕП стS
 

мм2 
допІ

 
, А 

рІ
,А 

U , % L, м Тип кабелю 

Вентилятори(5…8) 2,5 19 10,4 0,251 6 ПВС 4х2,5-380 

Вентилятори(5…8) 2,5 19 10,4 0,251 6 ПВС 4х2,5-380 

Вентилятори(5…8) 2,5 19 10,4 0,251 6 ПВС 4х2,5-380 

Вентилятори(5…8) 2,5 19 10,4 0,251 6 ПВС 4х2,5-380 

Зварювальні 

автомати(1…4) 
35,0 140 117 0,209 6 ПВС 4х35-380 

Зварювальні 

автомати(1…4) 
35,0 140 117 0,209 6 ПВС 4х35-380 

Зварювальні 

автомати(1…4) 
35,0 140 117 0,209 6 ПВС 4х35-380 

Зварювальні 

автомати(1…4) 
35,0 140 117 0,209 6 ПВС 4х35-380 
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Таблиця 4.7 – Результати розрахунку параметрів проводів по СРШ4 

Назва ЕП стS
 

мм2 
допІ

 
, А 

рІ
,А 

U , % L, м Тип кабелю 

Поперечно- стругальні 

верстати (17,19) 
35 140 11,5 0,223 8 ПВС 4х35-380 

Поперечно- стругальні 

верстати (17,19) 
35 140 122 0,139 5 ПВС 4х35-380 

Компресори(9,10) 25,0 75 65,1 0,192 7 ПВС 4х25-380 

Компресори(9,10) 25,0 75 65,1 0,192 7 ПВС 4х25-380 

Кран-балка(18) 10,0 42 35,3 0,337 10 ПВС 4х10-380 

 

З урахуванням умов надійності і механічної міцності для живлення 

світильників і розеток обираємо кабель ВВГ 3х1,5 та ВВГ 3х2,5 відповідно.  
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5 РОЗРАХУНОК СТРУМІВ КОРОТКОГО ЗАМИКАННЯ 

 

Значення струмів КЗ в електричних мережах напругою до1 кВ 

впливають на вибір перерізу проводів і жил кабелів, конструкцію 

струмопроводів, характеристики комутаційних і захисних апаратів. Тому для 

забезпечення раціонального проектування внутрішньо цехового 

електропостачання слід виконати достовірні розрахунки КЗ. 

 Проведені дослідження струмів КЗ в електричних мережах напругою 

до 1 кВ свідчать, що фактичні струми КЗ значно нижчі за розрахункові. 

Для вибору апаратури і захистів, перевірки селективності їх дії 

визначають максимальний струм трифазного металевого КЗ, у цьому випадку 

перехідні опори дуги не враховують. Для перевірки чутливості захистів 

знаходять мінімальний струм КЗК при цьому враховують усі перехідні опори 

контактів і опір дуги в місці пошкодження шляхом введення в схему 

заміщення активного опору. 

При розрахунках струмів КЗ в ЕУ змінного струму напругою до й кВ 

допускається: 

1) застосовувати спрощені методи розрахунків, якщо їх погрішність не 

перевищує 10 %; 

2) максимально спрощувати та еквівалентувати всю зовнішню мережу 

щодо місця КЗ, індивідуально враховувати лише автономні джерела та ЕДЮ 

які безпосередньо приєднані до місця КЗ; 

3) не враховувати струми намагнічування трансформаторів, що 

дорівнюють відношенню середніх номінальних напруг( 37; 20; 10,5; 6,3; 

3,15;0.69;0,4;0.23 кВ) тих ступенів мережі, які зв’язують трансформатори; 

4) не враховувати СД, АД або комплексне навантаження, якщо їх 

сумарний номінальний струм не перевищує 1,0% від початкового діючого 

значення періодичної складової струму трифазного ЕЗ без урахування 

підживлення від ЕЖ або комплексного навантаження. 
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До особливостей розрахунку струмів КЗ в електричних мережах 

напругою до 1 кВ можна віднести таке: 

Розрахунки доцільно проводити в іменованих одиницях; 

 Початкове діюче значення періодичної складової струму трифазного 

КЗ можна вважати незмінним; 

 Активні опори елементів ланцюга КЗ мають суттєве значення і можуть 

навіть перевершувати реактивні. 

Вихідна схема наведена на рис. 5.1. 

 

 

Рисунок 5.1 - Схема заміщення для визначення СКЗ в точках 
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Розраховуємо параметри схеми заміщення. 

Для початку розрахуємо параметри елементів схеми заміщення за 

наступними виразами. 

Опори трансформатора визначаємо за формулами 5.1, 5.2: 

 

2
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 (5.2) 

 

де  
.к номP  - номінальні втрати КЗ у трансформаторі, кВт 

2

.ном ННU  - номінальна напруги обмотки НН трансформатора, кВ; 

.ном тS  - номінальна потужність трансформатора, кВА.  

 

Опори автоматичного вимикача та трансформатора струму 

визначаються із додатків таблиць Н.2 джерела [1]; 

Другим етапом визначається діюче значення періодичної складової 

струму трифазного КЗ у початковий момент у різних точках схеми. 

Для цього знаходять сумарні активні та реактивні опори. 

Далі знаходять повний опір точки КЗ за формулою 5.3. 

 

2 2

к к кz r x   (5.3) 

 

2 2 2 23,36 15,24 15,6к к кz r x кОм      

 

Далі знаходять початкове діюче значення періодичної трифазного 

струму при металевому КЗ за формулою 5.4: 
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Наступним пунктом визначається ударний струм у точці КЗ за 

формулою 5.5: 

 

 0
2у yК К

І k І  (5.5) 

 

 0
2 1,5 2 14,8 31,4у yК К

І k І кА      

 

Наступним етапом визначається струм однофазного короткого 

замикання 

Однофазні КЗ розраховують для перевірки надійності вимикання лінії в 

разі пробою ізоляції та появи на корпусі устаткування потенціалу, величина 

якого небезпечна для життя персоналу. Тому інтерес становить мінімально 

можлива величина струму однофазного ЕЗ, яка буде наприкінці ділянки, що 

захищається, тому що цей струму має бути достатнім для спрацювання 

захисту, якщо захист у ланцюзі 0,38 кВ нечутливий. 

Якщо потужність живильної енергосистеми значна, початкове діюче 

значення періодичної складової струму однофазного металевого КЗ в 

електричній мережі напругою до 1 кВ рекомендують визначати за формулою 

5.6: 
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(5.5) 

 

де  
фU  - фазна напруга мережі, В; 

птZ  - повний опір петлі «фаза – нуль» від транссформатора до точки 

КЗ, обмірюваний при іспитах або знайдений із розрахунків, мОм; 

 1
тZ  - повний опір понижувального трансформатора струмами 

однофазного КЗ, значення якого залежно від потужності та схемами 

з’єднання трансформаторів приймається з такблці Н.3 додатка Н літератури 

[1]. 
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Розрахунки приведені в табл. 5.1: 

 

Таблиця 5.1 – Результати розрахунку струмів трифазного та 

однофазного короткого замикання 

Точка КЗ 
кзr  кзx  кзz  

(3)

ПОI  
 3

УI  
(1)I  

К1 3,36 15,24 15,60 14,80 31,40 15,71 

К2 3,66 15,39 15,82 14,60 30,97 6,90 

К3 3,67 15,39 15,82 14,60 30,96 6,11 

К4 4,97 16,09 16,84 13,71 29,09 4,89 
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6 ВИБІР КОМУТАЦІЙНИХ АПАРАТІВ 

 

Для виконання захисних функцій в автоматах застосовуються такі види 

роз’єднувачів: тільки теплові або тільки електромагнітні, комбіновані, 

напівпровідникові, мікропроцесорні. Теплові роз’єднувачі здійснюють захист 

від струмів перевантаження, електромагнітні - від струмів коротких замикань 

(КЗ). Напівпровідниковий роз’єднувач має канал захисту в зоні струмів 

перевантаження, який видає команду на вимкнення автомату з витримкою 

часу, а канал захисту в зоні КЗ спрацьовує з витримкою часу, яка не залежить 

від струму, і вихідний сигнал діє на котушку незалежного роз’єднувача, що 

викликає спрацювання автомата. Комутаційні апарати слід обирати з 

урахуванням таких критеріїв:  

– номінальна напруга автомата 
.aномU  - вказана в паспорті напруга, яка 

відповідає напрузі електричної мережі, де цей автомат може працювати;  

– номінальний струм автомата 
.aномІ  - найбільший струм, при 

протіканні якого автомат працює протягом тривалого часу без ушкоджень;  

– номінальний струм роз’єднувача автомата .рномІ  - це струм, який 

зазначений у паспорті, при протіканні якого протягом тривалого часу не 

відбувається спрацювання роз’єднувача. Струм уставки роз’єднувача - це 

найменший струм, при протіканні якого роз’єднувач спрацьовує. Вибір 

автоматів здійснюється як описано нижче. Номінальна напруга цих автоматів 

вибирається так за формулою 6.1 

 

.a .мном номU U  (6.1) 

 

де  
.мномU  - напруга електромережі.  
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Номінальний струм автоматів і номінальні струми роз’єднувачів не 

повинні бути меншими за струм форсованого режиму, формула 6.2:  

 

.aном фІ І  

.рном ФІ І  
(6.2) 

 

Найбільше значення номінального струму роз’єднувача дорівнює 

номінальному струму автомата, формула 6.3:  

 

.a .рном номІ І  (6.3) 

 

Струм форсованого режиму визначається за формулою 6.4: 

 

Ф рез рІ K І   (6.4) 

 

де  резK  - коефіцієнт резервування; 

рІ  - розрахунковий струм.  

 

Струм форсованого режиму 
ФІ  для автомата вводу дво 

трансформаторної ПС при резервуванні кабельною перемичкою між 

найближчими сусідніми ПС рівний 1,3 номІ ; для лінійного автомата - 

розрахунковому струму 2-го рівня електропостачання 2рІ ; для автомата до 

окремого ЕП - розрахунковому струму 1-го рівня електропостачання рІ  (його 

номінальному струму Іном ЕП при 1зk  ).  

Уставка струму спрацювання від перевантаження 
.с пІ  вибирається за 

умови 6.5:  
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. . .с п у т р pІ І K I    (6.5) 

 

де  K  - коефіцієнт, який приймається рівним 1,1 для автомата вводу і для 

автомата другого рівня, 1,25 - для автомата 3-го рівня системи 

електропостачання, або 1,0 на лініях до силових ЕП, які не мають у своєму 

складі ЕД.  

У лініях з лампами ДРЛ (ДРІ) уставка струму спрацювання 

вибирається за формулою 6.6: 

 

. . . .o1,3с п у т р pІ І I    (6.6) 

 

Для автомата вводу уставка спрацювання відсічки роз’єднувача 

миттєвої дії 
.всІ  визначається за формулою 6.7: 

 

 .в .6...10с ном тІ I   (6.7) 

 

де  
.ном тI  - номінальний струм трансформатора на стороні НН.  

Умова перевірки від пікових струмів для групи ЕП і від пускових 

струмів для одного ЕП полягає у виборі уставки струму спрацьовування 

відсічки роз’єднувача миттєвої дії 
.всІ  за формулою 6.8:  

 

.в . . 1,25с у с р пікІ І I    

.в . . 1,25с у с р пускІ І I    
(6.8) 

 

де  пікI  та пускI - піковий і пусковий струм ЕП чи групи ЕП.  

Пусковий струм ЕП обчислюється згідно формули 6.9: 
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.ЕПпуск пуск номI k I   (6.9) 

 

де  
пускk  - коефіцієнт пуску;  

.ЕПномI  - номінальний струм ЕП.  

Коефіцієнти пуску 
пускk приймають:  

- п’ятикратним для асинхронних та синхронних двигунів;  

- трикратним для зварювальних і пічних трансформаторів, машин 

контактного зварювання.  

Піковий струм групи з 2-5 ЕП визначається за формулою 6.10:  

 

1

.

1

n

пік пуск макс номI I I


   (6.10) 

 

де   .пуск максI - найбільший з пускових струмів одного з ЕП у групі;  

1

1

n

номI


  - сумарний номінальний струм групи ЕП без урахування 

номінального струму найбільшого за потужністю.  

Для групи більше 5 ЕП визначається за формулою 6.11:  

 

 . .пік пуск макс p в ном максI I I k I     (6.11) 

 

Де  pI  - розрахунковий струм усіх ЕП групи;  

вk  – коефіцієнт використання ЕП з найбільшим пусковим струмом;  

.ном максI  - номінальний струм ЕП з найбільшим пусковим струмом.  

В системах електропостачання з комплектними конденсаторними 

установками (ККУ) струм спрацьовування відсічки визначається з виразу 
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6.12:  

 

. .е.р 1,3с в у ККУI I I    (6.11) 

 

де  
ККУI  - номінальний струм ККУ.  

  

Таблиця 6.1 - Обрані комутаційні апарати ЕП для ШРА 1 

Назва ЕП рІ
,А 

.ном аІ

 , А 

пускІ

,А 
пускk

 . .у с рІ
 

Назва приладу 

Токарно-револьверні 

верстати (43…50) 
13,67 16 85,46 5 160 

e.industrial.ukm.60S.

16 

Токарно-револьверні 

верстати (43…50) 
13,67 16 85,46 5 160 

e.industrial.ukm.60S.

16 

Токарно-револьверні 

верстати (43…50) 
13,67 16 85,46 5 160 

e.industrial.ukm.60S.

16 

Токарно-револьверні 

верстати (43…50) 
13,67 16 85,46 5 160 

e.industrial.ukm.60S.

16 

Токарно-револьверні 

верстати (43…50) 
13,67 16 85,46 5 160 

e.industrial.ukm.60S.

16 

Токарно-револьверні 

верстати (43…50) 
13,67 16 85,46 5 160 

e.industrial.ukm.60S.

16 

Токарно-револьверні 

верстати (43…50) 
13,67 16 85,46 5 160 

e.industrial.ukm.60S.

16 

Токарно-револьверні 

верстати (43…50) 
13,67 16 85,46 5 160 

e.industrial.ukm.60S.

16 

Електропечі 

опору(37,38)1 фаза 
97,24 100 

364,6

4 
3 1000 

e.industrial.ukm.100

S.100 

Електропечі 

опору(37,38)1 фаза 
97,24 100 

364,6

4 
3 1000 

e.industrial.ukm.100

S.100 

Алмазно-розточувальні 

верстат (39,40) 
7,60 10 47,48 5 100 

e.industrial.ukm.60S.

10 

Алмазно-розточувальні 

верстат (39,40) 
7,60 10 47,48 5 100 

e.industrial.ukm.60S.

10 

Поперечно- стругальні 

верстати (27…29) 
30,39 32 

189,9

2 
5 320 

e.industrial.ukm.60S.

32 

Поперечно- стругальні 

верстати (27…29) 
30,39 32 

189,9

2 
5 320 

e.industrial.ukm.60S.

32 

Поперечно- стругальні 

верстати (27…29) 
30,39 32 

189,9

2 
5 320 

e.industrial.ukm.60S.

32 

Вертикально-

свердлильні(34…36) 1 
12,15 16 75,97 5 160 

e.industrial.ukm.60S.

16 
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фаза 

Вертикально-

свердлильні (34…36) 1 

фаза 

12,15 16 75,97 5 160 
e.industrial.ukm.60S.

16 

Вертикально-

свердлильні (34…36) 1 

фаза 

12,15 16 75,97 5 160 
e.industrial.ukm.60S.

16 

Заточувальні верстати 

(41, 42) 
4,56 5 28,49 5 50 e.mcb.stand.45.1.С5 

Заточувальні верстати 

(41, 42) 
4,56 5 28,49 5 50 e.mcb.stand.45.1.С5 

Розточувальні верстати 

(21…26) 
42,54 50 

265,8

8 
5 500 

e.industrial.ukm.60S.

50 

Розточувальні верстати 

(21…26) 
42,54 50 

265,8

8 
5 500 

e.industrial.ukm.60S.

50 

Розточувальні верстати 

(21…26) 
42,54 50 

265,8

8 
5 500 

e.industrial.ukm.60S.

50 

Розточувальні верстати 

(21…26) 
42,54 50 

265,8

8 
5 500 

e.industrial.ukm.60S.

50 

Розточувальні верстати 

(21…26) 
42,54 50 

265,8

8 
5 500 

e.industrial.ukm.60S.

50 

Розточувальні верстати 

(21…26) 
42,54 50 

265,8

8 
5 500 

e.industrial.ukm.60S.

50 

Радіально-свердлильні 

(30…33) 1 фаза 
9,12 10 56,98 5 100 

e.industrial.ukm.60S.

10 

Радіально-свердлильні 

(30…33) 1 фаза 
9,12 10 56,98 5 100 

e.industrial.ukm.60S.

10 

Радіально-свердлильні 

(30…33) 1 фаза 
9,12 10 56,98 5 100 

e.industrial.ukm.60S.

10 

Радіально-свердлильні 

(30…33) 1 фаза 
9,12 10 56,98 5 100 

e.industrial.ukm.60S.

10 

 

Таблиця 6.2 - Обрані комутаційні апарати ЕП для СРШ1 

Назва ЕП рІ
,А 

.ном аІ

 , А 

пускІ

,А 
пускk

 . .у с рІ
 

Назва приладу 

Алмазно-розточувальні 

верстат (11,12) 
7,60 10 47,48 5 100 e.industrial.ukm.60S.10 

Алмазно-розточувальні 

верстат (11,12) 
7,60 10 47,48 5 100 e.industrial.ukm.60S.10 

Мостовий кран(20) 66,8 80 417,8 5 800 
e.industrial.ukm.100S.8

0 
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Таблиця 6.3 - Обрані комутаційні апарати ЕП для ШРА 1 СРШ2 

Назва ЕП рІ
,А 

.ном аІ

 , А 

пускІ

,А 
пускk

 . .у с рІ
 

Назва приладу 

Горизонтально- 

розточувальні верстати 

(13…16) 

75,97 80 474,8 5 800 
e.industrial.ukm.100S.8

0 

Горизонтально- 

розточувальні верстати 

(13…16) 

75,97 80 474,8 5 800 
e.industrial.ukm.100S.8

0 

Горизонтально- 

розточувальні верстати 

(13…16) 

75,97 80 474,8 5 800 
e.industrial.ukm.100S.8

0 

Горизонтально- 

розточувальні верстати 

(13…16) 

75,97 80 474,8 5 800 
e.industrial.ukm.100S.8

0 

 

Таблиця 6.4 - Обрані комутаційні апарати ЕП для СРШ3 

Назва ЕП рІ
,А 

.ном аІ

 , А 

пускІ

,А 
пускk

 . .у с рІ
 

Назва приладу 

Вентилятори(5…8) 10,42 16 65,11 5 160 e.industrial.ukm.60S.16 

Вентилятори(5…8) 10,42 16 65,11 5 160 e.industrial.ukm.60S.16 

Вентилятори(5…8) 10,42 16 65,11 5 160 e.industrial.ukm.60S.16 

Вентилятори(5…8) 10,42 16 65,11 5 160 e.industrial.ukm.60S.16 

Зварювальні 

автомати(1…4) 
117,7 125 441,3 3 1250 e.industrial.ukm.250S.125 

Зварювальні 

автомати(1…4) 
117,7 125 441,3 3 1250 e.industrial.ukm.250S.125 

Зварювальні 

автомати(1…4) 
117,7 125 441,3 3 1250 e.industrial.ukm.250S.125 

Зварювальні 

автомати(1…4) 
117,7 125 441,3 3 1250 e.industrial.ukm.250S.125 

 

Таблиця 6.5 - Обрані комутаційні апарати ЕП для СРШ4 

Назва ЕП 
рІ

,А .ном аІ
А пускІ

,А пускk

 

. .у с рІ
  

Назва приладу 

Поперечно- стругальні 

верстати (17,19) 

121,5

5 125 759,7 5 1250 

e.industrial.ukm.250

S.125 

Поперечно- стругальні 

верстати (17,19) 

121,5

5 125 759,7 5 1250 

e.industrial.ukm.250

S.125 
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Компресори(9,10) 65,11 80 406,9 5 800 

e.industrial.ukm.100

S.80 

Компресори(9,10) 65,11 80 406,9 5 800 

e.industrial.ukm.100

S.80 

Кран-балка(18) 35,31 40 220,7 5 400 

e.industrial.ukm.100

S.40 

 

Таблиця 6.5 – Обрані ввідні комутаційні апарати 

Назва ЕП рІ
,А .ном аІ

А пускІ
,А пускk

 . .у с рІ
 

Назва приладу 

ШРА1 656,87 700 4105, 5 7000 
 

e.industrial.ukm.8

00S.700 

СРШ1 160,21 175 1001 5 1750 
 

e.industrial.ukm.250S.1

75 
 

СРШ2 632,62 700 3954 5 800 
e.industrial.ukm.800S.7

00 
 

СРШ3 569,57 630 3559 5 6300 
 

e.industrial.ukm.6

30S.630 

СРШ4 365,60 400 2285 5 4000 
e.industrial.ukm.4

00S.400 

ВРП 
957,18

6 

 

 

1250 4785 5 12500 
 

ВА-99-1250 
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7 РОЗРАХУНОК ЗАЗЕМЛЕННЯ ЦЕХОВОЇ ТРАНСФОРМАТОРНОЇ 

ПІДСТАНЦІЇ 

 

При розрахунку ПЗ визначають тип заземлювачів, їх кількість та місце 

розміщення, а також переріз заземлюючих проводів. Розрахунок ПЗ являє 

собою визначення опору розтікання струму штучних заземлювачів, який не 

перевищить нормованого значення і залежить від провідності ґрунту, 

конструкції заземлювача та глибини його закладання. 

Провідність грунті характеризується питомим опором, який залежить 

від складу ґрунту, його вологості, температури та інших показників і може 

змінюватися в широкому діапазоні. 

Ушкодження ізоляції електроустаткування може спричинити появу на 

корпусах та інших металевих частинах (потенціальна небезпечних) 

потенціалів, які небезпечні для життя людини. Тому всі потенційно 

небезпечні частини мають бути заземлені або зануленні. В даному проекті 

використовується чотири провідна система електропостачання цеху. Тому 

доцільно використовувати занулення для захисту працівників від ураження 

електричним струмом. Робота такої системи заключається в тому, що при 

попаданні струмоведучих частин на корпус EП виника однофазне КЗ, що 

спричиняє миттєве відключення. Для безпечного обслуговування Ц111 буде 

використовуватися заземлення. Заземлювати слід усі частини EO, які в 

звичайному стані не перебувають під напругою, але можуть опинитися під 

нею в разі пошкодження ізоляції. 

Електропостачання цеху використаємо мережу за системою TN—C. 
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Рисунок 7.1 – Схема мережі за системою TN—C 

 

1 — однофазний EП; 2 — трифазний EП; R3,p —опір пристрою робочого 

заземлення; R — опір повторних заземлювачів. 

 

У багатьох випадках причиною ураження людей електричним струмом 

буває порушення мережі заземлення: обриви проводів, ослаблення болтових 

з’єднань, порушення контактів та ін. такі порушення пристроїв заземлення та 

занулення можуть стати джерелом підвищеної небезпеки. При порушення 

ізоляції небезпечна напруга дотику виникне не лише на пошкодженому 

обладнанні, але й на всіх елементах конструкцій, які з’єднані з цим 

обладнанням, i на віддалених від заземлювача або зануленні нейтралі джерела 

місцях обриву магістралі занулення або нульового провідника. Щоб не 

уможливити таку небезпеку, слід здійснювати ретельний нагляд за станом 

елементів ПЗ i їх періодичну перевірку. 

Таким чином, надійна робота пристроїв заземлення та занулення 

забезпечується  не лише правильним виконання їх відповідно до вимог ПУE, але й 

правильною експлуатацією з дотриманням усіх норм правил технічної 

експлуатації (HIS). 

Крім того, в установках захисного занулення при прийманні їх в 

експлуатацію періодично під час експлуатації та після капітальних ремонтів або 

реконструкції мережі проводиться вимір повного опору петлі «фаза-нуль». Цей 



 

 

 
Змін. Арк. № докум. Підпис Дата 

Арк. 

45 
БР 3.6.141.336 ПЗ 

 

вимір виконується для визначення струму однофазного КЗ, який мае\є бути 

достатнім для спрацювання захисту. 

Вимір опору петлі «фаза-нуль» здійснюють за допомогою схем на 

змінному струмі. Існують схеми, які дозволяють виміряти повний опір петлі 

«фаза-нуль» без вимикання обладнання. Однак цей вимір, як правило, 

виконують у вихідні дні, коли можливе відключення всієї мережі, яка живиться 

від одного трансформатора. 

Розрахунок цехової трансформаторної підстанції 

мережа 10 кВ працює з ізольованою нейтраллю; 

на стороні напругою 038/0,22 кВ нейтраль є глухо заземленою; 

 

 

Рисунок 7.2 Конструкція пристрою заземлення: 

 

1 вертикальний заземлювач; 2 — горизонтальний заземлювач; 3 — 

заземлюючий провідник 

 

При виконанні ПЗ одночасно для заземлення EO до i понад 1 кВ 

приймається опір ПЗ тієї установки, де він є мінімальним. Зі сторони 0,38/0,22 

кВ R <4 Ом. Остаточно приймаємо R3 норм 4 Ом. [1] 

Величина питомого опору ґрунту у місці спорудження ПЗ для суглинку 

p—100 Ом м [2]. Коефіцієнти вертикальної прокладки Кв i горизонтальної 
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прокладки Kp приймаються рівними (Кв' 1,З; Kp=2,5; для З-го кліматичного 

району). 

Питомі опори ґрунту для вертикальних i горизонтальних електродів 

визначаються за формулами: 

 

.

.Г

1,3 100 130

2,5 100 250

p B B

p Г

K Ом м

K Ом м

 

 

     

     
 (7.1) 

 

Визначаємо опір розтікання одного вертикального електрода діаметром 

d=18 мм i довжиною  5 м при зануренні на глибину f =0,7 м           визначаємо за 

формулою: 

 

.

.

3
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 (7.2) 

 

Наближена кількість вертикальних заземлювачів визначається за 

формулою: 

 

е.В

. .E е.

27,84
14,9

0,47 4B B норм

R
n шт

K R
  

 
 (7.3) 

 

. .EB BK  =0,47  -  коефіцієнт використання вертикальних заземлювачів з  

урахуванням екранування 

Приймаємо найбільшу цілу кількість вертикальних заземлювачів  п=15 

шт.  
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Опір розтікання горизонтального заземлювача зі сталевої смуги 

шириною b=40 мм і висотою h=4 мм визначаємо за формулою: 

 

 
22

.Г

е.В 3

0,366 2 5 142 0,366 250
lg lg 6,86

5 15 40 10 0,7

p Г

Г Г

l
R Ом

l bt




    
           

 

(7.4) 

 

З таблиці (Р.5 [1]) при кількості вертикальних зварювачів у контурі 

n=15 шт і при визначеному відношенні а/lв=1 вибір коефіцієнту 

використовуються горизонтальні смуги = 0,3 (середня величина). Тоді 

опір розтікання горизонтального заземлення з урахуванням екранування 

визначається так: 

 

.
. .

. .
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R
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    (7.5) 

 

Визначається уточнений опір вертикальних електродів з урахуванням 

горизонтального струму 
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 (7.6) 

 

Уточнена кількість вертикальних електродів: 
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 (7.7) 
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] 

Остаточно приймається 12 вертикальних електродів. Розташування 

контуру заземлення цехової КТП показано на рис. 7.3 

 

 

Рисунок 7.3 – Розташування контуру заземлення цехової комплектної 

трансформаторної підстанції 
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8 ВИСНОВОК 

 

У даній бакалаврській роботі зроблено розрахунок електропостачання 

ділянки механічного цеху, метою якого є вибір найбільш оптимального 

варіанта схеми, параметрів електромережі і її елементів, що дозволяють 

забезпечити необхідну надійність електроживлення та безперебійної роботи 

цеху.  

У ході виконання курсового проекту проведено розрахунок 

електричних навантажень, за значенням електричних навантажень обрано 

електрообладнання та схему системи електропостачання, визначено втрати 

потужності і електроенергії. Обрано необхідну кількість і потужність 

трансформаторів з урахуванням оптимального коефіцієнта їх завантаження і 

категорії споживання електроприймачів. Розраховано та обрано найбільш 

вибагливий перетин проводів та кабелів живильних і розподільних ліній. 

Проведено розрахунок струмів короткого замикання. Визначено потужність 

компенсуючих пристроїв. При спорудженні цехових трансформаторних 

підстанцій перевагу віддавано, комплектним трансформаторним підстанціям 

(КТП), повністю виготовленим на заводах. 

Проведено аналіз майбутньої роботи механічного цеху та вимоги до 

охорони праці. Дані вимоги розповсюджуються на освітлення робочого 

приміщення, вентиляції та опалення простору. Окремим пунктом 

піднімаються вимоги до забезпечення працівників питною водою та 

санітарними вузлами. Важливим питання все рівно залишається електро-

технологічна безпека приміщення та вимоги до правильних та безпечних дій 

працівників під-час нормального та аварійного режимів.  

На основі проведених розрахунків можна зробити висновок, що 

обраний найбільш оптимальний і раціональний варіант електропостачання 

ділянки механічного цеху. 

  

https://ua-referat.com/Розрахунок_електропостачання
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