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АНОТАЦІЯ 

 
 

Колісник Олексій Олегович. Система автоматичного керування потокової 

лінії виготовлення кисломолочних напоїв. – Комп’ютерний набір тексту. – 

Кваліфікаційна робота магістра. – Сумський державний університет, Суми, 2023.– 

78 сторінок пояснювальної записки, до складу якої входять  25 рисунків, 10 

таблиць. 

В даній кваліфікаційній роботі  розглянуто питання по системі 

автоматичного керування потокової лінії виготовлення кисломолочних напоїв. 

В ході виконання роботи було описано технічні характеристики системи та 

область застосування. Також було описано технологічний процес підготовки 

молока та виготовлення йогурту та проведено огляд існуючих рішень для 

автоматизації технологічних процесів.  Після цього було розроблено структурну 

яка включає в себе основні елементи системи та позначені зв’язки між ними. На 

основі структурної схеми було розроблено функціональну схему, на якій 

зображені функціональні елементи, датчики та виконавчі механізми. Після 

цього було підібрано окремі вузли та елементи. 

Далі було розроблено алгоритм роботи системи і зображено його за 

допомогою блок-схем. Алгоритм розбито на три частини, в кожній описується 

окремий контур регулювання. 

Після цього було проведено розрахунки регулятора для контуру 

регулювання температури в резервуарі. Згідно з розрахунків і отриманих 

графіків для підтримки температури на певному рівні найкраще підійшов ПІД-

регулятор. 

Ключові слова: мікропроцесор, молоко, йогурт. 
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ABSTRACT 

 

Kolisnyc Oleksiy Olegovych. The system of automatic control of the flow line for 

the production of fermented milk drinks. – Computer typing. – Master's qualification 

work. – Sumy State University, Sumy, 2023.– 77 pages of explanatory note, which 

includes 25 figures, 10 tables. 

 In this qualification work, the issue of the automatic control system of the flow 

line for the production of fermented milk drinks is considered.  

In the course of the work, the technical characteristics of the system and the scope 

of application were described. Also, the technological process of milk preparation and 

yogurt production was described, and an overview of existing solutions for the 

automation of technological processes was carried out. After that, a structural one was 

developed, which includes the main elements of the system and marked connections 

between them. Based on the structural diagram, a functional diagram was developed, 

which shows the functional elements, sensors and actuators. After that, individual nodes 

and elements were selected.  

Next, the algorithm of the system was developed and depicted with the help of 

block diagrams. The algorithm is divided into three parts, each of which describes a 

separate control circuit.  

After that, calculations of the controller for the temperature control circuit in the 

tank were carried out. According to the calculations and the resulting graphs, the PID 

controller was the best for maintaining the temperature at a certain level. 

Key words: microprocessor, milk, yogurt. 
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ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ 

 
 

АСУ – автоматизована система управління  

ТП – технологічний процес 

АЦП – аналого-цифровий перетворювач  

ЦАП – цифро-аналоговий перетворювач  

ПЛК – програмований логічний контролер 

АСУП – автоматизована систему управління підприємством 
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ВСТУП 
 
 

На сьогоднішній день передові підприємства використовують 

автоматизовані системи керування технологічними процесами. Це дає змогу 

виготовляти більшу кількість продукції, підвищити якість цієї продукції та 

зменшити влив людського фактору на технологічний процес. 

За останні роки молочна промисловість набирає обертів в Україні. 

Молочні продукти становлять значну складову раціону людей, вони 

використовуються в багатьох стравах та в різному вигляді. Найбільшу користь 

приносять кисломолочні продукти, за рахунок корисних бактерій. Популярним 

продуктом в даний час є йогурт, тому що він буває різних видів та з різним 

смаком. Йогурт випускають таких видів: йогурт без цукру, солодкий йогурт, 

плодово-ягідний, йогурт з додаванням вітаміну С та діабетичний йогурт. 

Найбільш корисним вважається йогурт без додавання наповнювачів, тому в цій 

роботі буде розглядатись технологія його виготовлення. 

Для виготовлення йогурту потрібно багато часу, тому що заквашування 

молока займає від 4-х до 8-ми годин. Відповідно, вартість продукту зростає, 

особливо якщо виготовляти його в невеликих кількостях за участі людської 

робочої сили. Також, на якість продукту сильно впливатиме людський фактор. 

Тому, для того щоб виготовляти великі об’єми продукції високої якості, 

доцільно використовувати автоматизовану систему керування технологічним 

процесом. Така система дає змогу керувати процесом виготовлення продукції 

за допомогою контролера та певних датчиків, тобто без участі людини. 

Для даного технологічного процесу потрібно автоматизувати процес 

пастеризації молока, а саме: нагрівання, очищення, витримка молока та 

подальше охолодження, далі завантаження пастеризованого молока в резервуар 

для сквашування, додавання закваски в молоко за допомогою спеціального 

насосу-дозатора та одночасне перемішування суміші, після цього процесу 

виконується підтримання температури сквашування та слідкування за 
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кислотністю продукту, після отримання певного рівня кислотності відбувається 

охолодження отриманого йогурту та подача готового продукту на фасування. 

Також автоматизується система слідкування за неполадками під час процесу 
 

виготовлення продукції. 
 

Метою роботи є підвищення ефективності роботи лінії по виготовленню 

кисломолочних продуктів за рахунок автоматизації її технологічного процесу. 

Для досягнення мети були вирішені такі задачі: 

– визначення технології виробництва; 

– огляд існуючих рішень; 
 

– розробка структурної схеми; 
 

– розробка функціональної схеми; 

– вибір окремих вузлів та елементів 

– вибір системи контролю; 

– розробка щита управління; 
 

– виконання розрахунків робочих контурів. 
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1. ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ 
 

ПРОЕКТОВАНОЇ СИСТЕМИ 
 
 
 

Система що розробляється призначена для автоматизації технологічного 

процесу з виготовлення кисломолочних напоїв (йогурта). Тобто вона 

керує етапами виготовлення йогурту, а саме пастеризації молока та 

заквашування йогурту. Для цього використовуються датчики контролю 

різних параметрів. Датчик температури потрібен для того щоб слідкувати за 

температурою в резервуарах, адже вона повинна підтримуватись відповідно 

до стандарту, так само потрібен датчик тиску в резервуарах. Під час 

процесу сквашування необхідний вимірювач кислотності, він дає змогу 

слідкувати за процесом сквашування і визначити коли цей процес 

закінчиться. Для переміщення речовини з одного резервуару в інший 

використовуються клапани та насоси. Для контролю кількості речовини до 

клапанів підключаються витратоміри. Таку систему регулює контролер, а 

людина лише слідкує за процесом роботи і виправляє неполадки, про які 

повідомляє контролер. 

Йогурт – пастоподібний кисломолочний продукт з коров’ячого молока, 

заквашеного з додаванням спеціальних бактерій і фруктових есенцій. 

Компоненти і ферменти, які містяться в йогурті допомагають покращити 

процес травлення в людини. Сьогодні йогурт це один із найбільш популярних 

кисломолочних продуктів. Через великий попит на цей продукт, підприємства 

виготовляють його у великій кількості і для підтримання якості продукту 

необхідно використовувати автоматизовані системи керування. 

Систему можна використовувати на молочних підприємствах для 

виготовлення йогурту, але разом з тим вона може бути модернізована під 

виготовлення інших подібних кисломолочних напоїв. 
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2. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
 
 

Система має наступні характеристики: 
 

– продуктивність системи: 1000 л/год; 
 

– температура молока на вході: від 5 ˚С до 10 ˚С; 
 

– температура молока після І секції рекуперації: від 55 ˚С до 60 ˚С; 

– температура пастеризованого молока: від 90 ˚С до 95 ˚С; 

– температура молока для сквашування: 42 ˚С; 

– температура гарячої води: від 70 ˚С до 99 ˚С; 

– час витримки молока: 300 с. 
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3. ОГЛЯД НАЯВНИХ РІШЕНЬ 
 
 
 

Під час вибору структури системи автоматичного керування був 

проведений аналіз технологічного процесу обробки молока та виготовлення 

кисломолочних напоїв на різних підприємствах. 

Виробництво молочних продуктів ділиться на декілька галузей: 

виробництво незбираномолочних продуктів, виробництво масла, сиру, 

молочних продуктів для дітей. В залежності від цих галузей існує декілька видів 

молочних підприємств, наприклад молочні заводи та комбінати, маслозаводи, 

сирзаводи, підприємства для виготовлення дитячої молочної продукції та інші. 

Для того щоб отримати різні молочні продукти проводять різні процеси: 

хімічні, фізичні, біологічні. Найчастіше використовується термічний процес, 

він необхідний для попередньої обробки та підготовки молока, для 

виготовлення       кисломолочних       продуктів       також       використовуються 

мікробіологічні процеси, адже відбувається процес сквашування за допомогою 

різних мікроорганізмів. 
 

Кисломолочні напої класифікуються таким чином: 
 

– за способом виготовлення (термостатний або резервуарний); 
 

– за хімічним складом (вміст жиру, сухих речовин та інших 

компонентів); 

– за видом речовини (молоко, сироватка); 
 

– за терміном придатності (короткий, продовжений та термізований). 

Під час виготовлення продукту дуже важливо щоб всі продукти були 

свіжі та високої якості. Для того щоб отримати продукт гарної якості, необхідно 

щоб в молоко чи закваску не потрапили сторонні мікроорганізми. Тому 

перевірка продукту відбувається декілька разів на різних етапах виробництва. 

Кисломолочні продукти мають загальну технологію виготовлення, вона 

може мати лише відмінності в деяких пунктах із-за особливості виготовлення 

того чи іншого продукту, також після процесу заквашування ділиться на два 
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способи виготовлення. Для початку розглянемо загальну технологію [8], вона 
 

зображена на рисунку 3.1. 
 

 
 

Рисунок 3.1 – Загальна схема технологічного процесу виготовлення 

йогурту 

Перед процесом виготовлення кисломолочних напоїв потрібно виконати 

обробку молока це перші дев’ять пунктів із зображення 3.1 і вони є загальними 

для двох способів виготовлення кисломолочних напоїв. 

Оцінка молока, приймання і охолодження відбувається у місці збору 

молока. Молоко оцінюється за кислотністю та бактеріальним забрудненням. Це 

є первинною обробкою молока, вона необхідна для покращення зберігання і 

транспортування. 
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Далі виконується нормалізація, це підвищення або зниження вмісту жиру 

в молоці. Якщо у масова частка жиру менша за необхідну, то до молока додають 

вершки або молоко більшої жирності, в іншому випадку коли молоко надто 
 

жирне до нього додається знежирене молоко. 
 

Після цього виконується очищення молока від механічних домішок. 

Найпоширеніший спосіб очистки це фільтрування, воно виконується за 

допомогою молокоочисників із використанням синтетичних тканин в якості 

фільтрів. Такі фільтри дають можливість швидко і якісно фільтрувати, також 

вони довготривалі і дають можливість пропускати більш ніж 10т молока. 

Далі проводиться пастеризація, це теплова обробка молока до 

температури 95 ˚С для того щоб уникнути забруднення молока бактеріями чи 

мікроорганізмами. Існує декілька видів пастеризації: короткочасна, 

довготривала та миттєва. Зазвичай використовується      короткочасна 

пастеризація за допомогою автоматизованої пастеризаційної установки. 

Гомогенізація молока відбувається для подрібнення великих жирових 

кульок і в процесі молоко стає більш однорідне. Процес подрібнення 

відбувається в пристроях – гомогенізаторах, у них жирові кульки 

подрібнюються за рахунок того що молоко рухається під великим тиском через 

головку гомогенізатора. 

Розглянемо детально процес пастеризації молока для подальшого 

сквашування, схема установки зображена на рисунку 3.2. 
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Рисунок 3.2 – Схема пастеризаційної установки 
 
 
 

Позначення елементів з рисунку 3.2: 1 – урівнювальний бак; 2 – молочний 
 

насос; 3 – пластинчастий апарат; 4 – гомогенізатор; 5 – витримувач; 6 – водяний 

насос; 7 – бойлер; 8 – інжектор; 9 – електрогідравлічний клапан; 10 – 

перепускний клапан; І – перша секція рекуперації; ІІ – друга секція рекуперації; 

ІІІ – секція пастеризації; IV – секція нагріву. 

З молокозбірника молоко надходить в урівнювальний бак 1. Далі, за 

допомогою насосу 2 молоко потрапляє в секцію рекуперації І, там відбувається 

нагрівання молока за допомогою теплообміну з гарячим молоком що йде після 

секції пастеризації через витримувач 5. Під час цього процесу молоко 

нагрівається до температури 55 – 60 ˚С і направляється в гомогенізатор 4. Після 

гомогенізації молоко направляється в секцію рекуперації ІІ, де відбувається 
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нагрівання за допомогою гарячого молока до 75-80 ˚С. Після цього молоко 

надходить в секцію пастеризації ІІІ, там воно нагрівається до температури 90 – 

95 ˚С за допомогою теплообміну з гарячою водою, яка поступає від бойлера 7 

де вона нагрівається за допомогою гарячого пару, який надходить через клапан 

9 в інжектор 8. Після пастеризації молоко рухається через клапан 10, якщо воно 

не досягло потрібної температури після пастеризації, відбувається на повторна 

пастеризація, якщо температура була досягнута, то молоко надходить у 

витримувач 5, там залишається до 300с і далі проходить через секції рекуперації 

І та ІІ де віддає частину тепла холодному молоку, тоді його температура падає 

до 20 – 29 ˚С і воно потрапляє в секцію нагріву IV де воно підігрівається за 

допомогою гарячої води до температури сквашування, 40-45 ˚С. Далі оброблене 

молоко потрапляє в резервуар для сквашування. 

Після обробки молока відбувається процес приготування 

кисломолочного напою. Він здійснюється двома основними способами: 

термостатним і резервуарним. 

Різниця між цими способами в тому що при резервуарному способі після 

пастеризації та охолодження молока спершу вносяться наповнювачі, далі 

сквашування та визрівання відбувається в резервуарах, після чого продукт 

фасується у споживчу тару. В той же час термостатному способі сквашування 
 

молока та визрівання відбувається в термостатних камерах у споживчій тарі. 

Резервуарний спосіб має ряд переваг, адже зменшуються витрати 

людської праці та використовується менша виробнича площа за рахунок того, 

що весь процес відбувається в резервуарах, на відміну від термостатного 

способу для якого потрібні спеціальні камери. При виготовленні резервуарним 

способом процес гомогенізації дуже важливий. 

Отже, після процесу підігрівання молока до температури заквашування, 

воно одразу рухається до резервуару для заквашування. Бактеріальна закваска 

повинна вноситись одразу для того щоб не порушити процес заквашування. 

Перед тим як ввести закваску молоко ретельно перемішується і в процесі 
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перемішування вноситься закваска в розмірі 5% від об’єму молока. 

Кисломолочні напої потрібно зберігати від 2 до 30 діб при температурі 4 

± 2˚С . Щоб підвищити термін зберігання кисломолочних напоїв, потрібно 

виготовляти продукцію високої якості, використовувати високі температури 

обробки та додавати до продукції стабілізатори. 

В даній роботі розглядається процес виготовлення йогурту без добавок, 

він має вище описану технологію виготовлення, проте є і свої особливості. 

Йогурт виготовляють за допомогою закваски, складовими якої є 

болгарська паличка та термофільний стрептокок. Йогурт можна виготовляти 

будь-яким з описаних вище способів. Проте при використанні термостатного 

способу підтримується традиційна технологія, на відміну від резервуарного 

способу, коли при виготовленні йогурту порушується згусток, внаслідок чого 

він стає рідкішим, тобто питним йогуртом. Особливістю технології 

виготовлення йогурту є те що нормалізована суміш сквашується впродовж 3-4 

годин при температурі 40-45˚С до тих пір, поки не утвориться згусток 

кислотністю 80˚Т. Після цього його поступово перемішують та охолоджують 

до 20˚С і далі фасують. 

На сьогодні для виготовлення йогурту використовуються закваски, що 

містять більш широкий спектр мікрофлори, проте це збільшує час утворення 

згустку до 10 год. Також, важливим є збільшення терміну зберігання йогурту, 
 

застосування стабілізаторів продовжує термін зберігання до 14 діб, а додаткова 

термізація - до 30 діб. 

При виготовленні йогурту з наповнювачами, наповнювач вносить після 

охолодження йогурту до температури 20-25 ˚С. До наповнювачів є певні 

вимоги: дотримання санітарних норм при транспортуванні та зберіганні; чітке 

дотримання терміну придатності; дотримання температурних режимів під час 

виготовлення йогурту; якщо наповнювач має плоди чи ягоди, то вони не 

повинні містити ознак псування. 

Автоматизовані системи управління технологічним процесом (АСУ ТП) 
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використовуються для того щоб зменшити витрати людської робочої сили та 

розширити функціональні можливості [2]. Такі системи зазвичай будуються на 

основі роботи людського тіла, тобто датчики в системі це як органи чуття, 

виконуючі пристрої – руки та ноги людини, а комп’ютер чи контролер – мозок. 

Розглянемо основні принципи побудови систем автоматизації. 

У великих системах використовуються різноманітні датчики, задачею 

яких є перетворення фізичної величини в електричний сигнал. Параметри 

електричного сигналу не завжди відповідають стандарту, тому спершу датчики 

підключаються до вимірювального перетворювача, який нормалізує сигнал з 

датчика. Вимірювальні перетворювачі можуть включати в собі АЦП (аналого-

цифровий перетворювач) та ЦАП (цифро-аналоговий перетворювач). Також є 

цифрові датчики які включають вимірювальний перетворювач, перетворювач 

фізичної величини в електричний сигнал і АЦП. 

Далі до комп’ютера підключаються модулі аналогового входу, що 

передають сигнали з датчиків та модулі дискретного вводу, що дозволяють 

вводити сигнали двох рівнів. Також є пристрої лічильного вводу, що дають 

змогу лічити кількість або частоту імпульсів. 

 

Комп’ютер використовується для того щоб приймати сигнали з датчиків, 
 

обробляти їх за певною програмою і далі видавати необхідну інформацію на 

пристрої виведення. Зв’язок між пристроями введення-виведення і 

комп’ютером виконується за допомогою послідовних або паралельних 

інтерфейсів. Також пристрої введення-виведення виконуються у вигляді плат, 

тоді їх вмонтовують в комп’ютер. Перевагами використання плат є те що можна 

досягти високої пропускної здатності каналів вводу-виводу. 

В автоматизованих системах часто використовується програмований 

логічний контролер (ПЛК) замість комп’ютера або разом із ним. ПЛК має ряд 

переваг, що визначаються в малих габаритах, розширеному температурному 

діапазоні, стійкості до вібрацій, малому енергоспоживанню та плати 

аналогового і дискретного вводу-виводу. 
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Пристрої виводу в даній системі дають змогу виводити дискретні, 

частотні та аналогові сигнали. Дискретні сигнали використовуються для 

включення двигунів, нагрівачів, для керування клапанами, насосами та іншими 

пристроями. Частотні сигнали використовуються для керування потужністю 

пристроїв. 

Архітектуру автоматизованої системи можна реалізувати різними 

способами, які залежать від вибору різних компонентів архітектури та методів 

взаємозв’язків між ними. Елементами архітектури є моделі датчиків, пристроїв 

вводу-виводу, вимірювальних перетворювачів, ПЛК, комп’ютерів, інтерфейсів, 

протоколів, виконуючих пристроїв, каналів передачі інформації. 

Автоматизована система повинна мати наступні властивості: слабка 

зв’язність елементів архітектури між собою, можливість проведення тестування 

та діагностики системи, ремонтопридатність, надійність, простота 

обслуговування, безпека та захист, економічність, можливість модифікації та 

розширення функціональних можливостей, мінімальний час на монтаж і 

розгортку системи. 

 

Вибір архітектури залежить від того які задачі будуть вирішуватись за 
 

допомогою системи. Наприклад, моніторинг, автоматичне управління, 

диспетчерське управління або забезпечення безпеки. 

Побудова автоматизованої системи управління (АСУ) починається з 

розділення цієї системи на частини, тобто декомпозиції. Декомпозиція буває 

двох видів: функціональна та об’єктна. При функціональній декомпозиції 

систему ділять на групи за схожими функціями і для кожної групи 

використовується окремий контролер. При об’єктній декомпозиції кожен 

об’єкт автоматизації обладнується локальним контролером, що вирішує задачі 

в межа цього об’єкту. Ці методи декомпозиції можна використовувати 

одночасно. 

Незалежно від обраного методу, основним результатом декомпозиції 

повинна бути слабка зв’язність елементів архітектури між собою. Це означає 
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що між ними немає зворотних зв’язків та відсутній інтенсивний обмін 

інформацією. 

Найпростіша автоматизована система складається з одного комп’ютера 

та пристроїв вводу-виводу, датчиків і виконуючих пристроїв, що підключені до 

цього комп’ютера.Зі збільшенням кількості датчиків та розмірів 

підприємства, де використовується автоматизована система, доцільно 

застосовувати розподілені системи. Такі системи складаються з декількох 

контролерів та пристроїв вводу-виводу, розподілених по підприємству. 

Кожен контролер обслуговує певну частину об’єкту управління. Отже, 

розподілену систему можна визначити як систему, що складається з великої 

кількості пристроїв, які не залежать один від одного, але взаємодіють між 

собою для виконання певної задачі. До характеристик такої системи 

можна віднести швидка і надійна робота завдяки розподіленню завдань між 

декількома контролерами, стійкість до збоїв та підвищена завадостійкість, 

простота проектування, налаштування, діагностики та обслуговування, менші 

витрати на кабелі. 

Для ефективного проектування розподілених систем автоматизації 
 

використовуються три рівня ієрархії моделей: модель системи, модель 

фізичних пристроїв і модель функціональних блоків. 

Модель системи може бути представлена як набір фізичних пристроїв, що 

взаємодіють між собою за допомогою однієї або декількох промислових мереж. 

Функції, які виконує система, моделюються за допомогою програмного додатку 

який розміщується в одному або декількох ПЛК. 

При побудові моделі фізичних пристроїв кожен пристрій розглядається 

як окремий екземпляр певного типу пристроїв, також він повинен містити хоча 

б один інтерфейс до об’єкту управління, який забезпечує відображення даних і 

подій фізичного процесу. Крім цього фізичний пристрій може містити декілька 

ресурсів.Ресурс розглядається як функціональна одиниця, яка міститься в 

пристрої, має незалежне управління своїми операціями та забезпечує різні 
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сервісні функції, включаючи планування і виконання алгоритмів. Прикладом 

ресурсу можуть бути пам’ять і час, що виділені для виконання задач в 

процесорі. В функції ресурсу входить прийом даних і подій від об’єкту 

управління, обробка і повернення результату, згідно алгоритму роботи 

програмного забезпечення. 

Програмний додаток складається з функціональних блоків, через які по 

з’єднанням переносяться данні та події. До складу функціональних блоків 

також можуть входити інші програмні додатки. При надходженні подій від 

інтерфейсів чи даних ресурс починає планувати та виконувати алгоритм, 

модифікувати змінні, генерувати події у відповідь та взаємодіяти з інтерфейсом. 

Архітектура на основі спільної шини працює таким чином: комп’ютер 

надсилає запит в спільну шину, для того щоб отримати дані з модуля чи 

контролера, мікропроцесор що входить в модуль чи контролер, перевіряє чи 

запит надісланий йому, якщо так, то виконує команду дозволу зчитування або 

встановлення даних. В такій системі уповільнюється обмін даними, внаслідок 

утворення черги. Затримка стає ще більшою в мережах з великою кількістю 

 датчиків. Розподілена система допомагає вирішити цю проблему шляхом 
 

розміщення модулів вводу-виводу близько до місць розміщення датчиків та 

з’єднання цих модулів за допомогою шини. Тоді при збільшенні кількості 

датчиків збільшується кількість модулів, але кількість пристроїв, що 

підключені до шини не буде так стрімко рости, тому що кожен модуль може 

містити від 1 до 16 входів. 

Розглянемо багаторівневу архітектуру. Промислова мережа може бути 

підключена до декількох комп’ютерів, це зручно при колективній роботі з 

системою автоматизації і для зв’язку технологічного рівня АСУ з рівнем 

керування. Доступ будь-якого комп’ютера мережі до пристроїв вводу-виводу 

чи контролерів виконується за допомогою OPC-сервера, який може бути 

розміщений на комп’ютері чи контролері. Приклад архітектури детальніше 

описаний в [2] та показаний на рисунку 3.3. 
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Рисунок 3.3 – Типова розподілена система автоматизації, що включає 

три рівні ієрархії 
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Системи управління з багаторівневою архітектурою зазвичай будуються 
 

за об’єктним принципом, це означає що структура обирається подібною до 

структури об’єкту автоматизації, а кожна підсистема локальна, тобто всі 

зворотні зв’язки знаходяться в межах цієї підсистеми. Локальна підсистема 

виконує окремі функції. 

Аналіз складних систем дає змогу виділити декілька рівнів ієрархії. 

Розглянемо їх на рисунку 3.4. Тут WAN (Wide Area Network) – глобальна 

мережа, LAN (Local Area Network) – локальна мережа. 

 

 
 

Рисунок 3.4 – Рівні ієрархії сучасної АСУ 
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Нульовий рівень включає в себе датчики і виконуючі пристрої. В 
 

нинішній час зазвичай використовують інтелектуальні датчики, що містять в 

собі цифровий інтерфейс, вмонтований мікроконтролер, пам’ять та мережеву 

адресу. 

Перший рівень складається програмованих логічних контролерів, 
 

модулів аналого-цифрового і дискретного вводу-виводу, які обмінюються 

інформацією за допомогою промислової мережі. 

Другий рівень з комп’ютерів з людино-машинним інтерфейсом. 

Диспетчер виконує спостереження за виконанням технологічного процесу і 

управління ним. Комп’ютер виконує збереження зібраних даних, запис дій 

оператора, аналізує сигнали діагностики та дані з аварійної та технологічної 

сигналізації, а також виконує частину алгоритмів управління технологічним 

процесом. Спостереження за процесами можна виконувати з будь-якого 

комп’ютера, проте керування можна виконати лише з одного або функції 

керування розподіляються між декількома комп’ютерами. 

Третій рівень це рівень управління цехом. Це зв’язок між 

автоматизованою системою управління технологічним процесом      і 

автоматизованою системою управління підприємством (АСУП). АСУП, в 

залежності від розмірів підприємства може включати ще четвертий рівень – 

рівень вищого керівництва. На рівні АСУП вирішується планування ресурсів 

підприємства та технологічних підрозділів, керування виробничими та 

людськими ресурсами, керування основними фондами, технологічним 

обслуговуванням та ремонтами. 

Коли частина компонентів системи виходить за межі локальної мережі і 

переходить на рівень глобальної мережі WAN, найбільш вигідно 

використовувати в цьому випадку інтернет. 

Перевагами використання інтернет-зв’язку є те що це дешевше, тому що 

відбувається комутація пакетів, а не каналів. Також перевагою є те що на 

комп’ютері диспетчера можна використовувати будь-який веб-браузер, 
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незалежно від операційної системи та керування і моніторинг може відбуватись 

з будь-якої точки на землі. Така можливість важлива для четвертого рівня, рівня 

вищого керівництва. 

Недоліками використання інтернету є те що може відбуватись затримка 
 

доставки повідомлень, також він має низьку надійність зв’язку та поганий 

захист від несанкціонованого доступу. 

Існує два способи управління через інтернет: спосіб віддаленого 

терміналу та спосіб ділення SCADA-пакету на серверну та клієнтську частини. 

При першому способі виконуюча програма виконується на віддаленому 

від користувача комп’ютері, на якому встановлений спеціальний веб-сервер. За 

допомогою веб-браузера користувач може працювати з програмами, що 

запущені на веб-сервері, файловою системою і реєстром сервера. Відділений 

термінал можна використовувати для керування будь-якою програмою, в тому 

числі SCADA, але його недоліком є те що він вимагає високої пропускної 

здатності інтернет-каналу. 

Другий спосіб заснований на діленні SCADA-пакету на серверну та 

клієнтську частини. Клієнтська частина це веб-браузер що переглядає 

спеціальну веб-сторінку що знаходиться на веб-сервері. На цій сторінці 

знаходиться спеціалізований інтерфейс з графікою та анімацією. Вона 

сприймає дії що виконує користувач, а сервер в свою чергу формує нову 

сторінку в залежності від змін які вніс користувач. Це виконується за 

допомогою CGI-сценарію (Common Gateway Interface), що знаходиться на 

сервері. Дані між клієнтом і сервером передаються за допомогою повідомлень 

SOAP (Simple Object Access Protocol). SOAP активує два процеси, які 

знаходяться на різних комп’ютерах, але взаємодіють один з одним незалежно 

від того на яких платформах вони реалізовані. 

Взаємодія між клієнтською і серверною частиною відбувається 

наступним чином. Користувач натискає певну кнопку в веб-браузері для того 

щоб отримати дані з контролера, цей запит надсилається серверу через інтернет 
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в форматі SOAP-повідомлення. Коли сервер отримує повідомлення через порт 

80, він надсилає його на обробку скрипта. Веб-сервіс створює дані які 

запрошуються або передає керування програмі що працює з контролером через 

OPC-сервер. Далі дані з’являються на веб-сторінці, яку бачить користувач. 

При розробці автоматизованих систем управління технологічним 
 

процесом виникає така проблема, що при ускладненні системи різко зростає її 

вартість. Це обумовлене тим що подібні системи доволі часто виготовляються 

в одному екземплярі і тому якісь елементи системи не можна замінити більш 

дешевими. 

Одним із рішень такої проблеми є ділення системи на модулі. 
 

Отже, розглянемо відкриту систему. Це модульна система, яка дає змогу 

замінити будь-який модуль на аналогічний, але іншого виробника та інтеграція 

його з іншими системами виконується без проблем. Основними умовами 

відкритості є те що система модульна, відповідає стандартам та в продажі 

існують аналогічні системи інших виробників по конкурентоспроможним 

цінам. 

На відміну від відкритих систем, закриті розробляються за внутрішніми 

стандартами окремих підприємств. Модулі закритих систем не можна замінити 

аналогічними інших виробників, тому підприємство залишається залежним від 

виробника. 

Відкритими можуть бути різні частини системи, такі як конструкторські 

елементи системи, користувацькі інтерфейси, різні мови програмування для 

контролера та модулів, операційні системи, фізичні інтерфейси, типи 

організації мережі і тому подібне. 

Перевагами відкритих систем є модульність, платформна незалежність, 

взаємозаміна, апаратно-програмна сумісність, масштабованість. 

Модульність – це здатність апаратного та програмного забезпечення до 

модифікації шляхом заміни, додавання чи прибирання окремих модулів без 

впливу на інші. 
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Платформна незалежність дає можливість виконувати програми на різних 

апаратно-програмних платформах що дозволяє обирати пристрої для системи 

незалежно від постачальника. 

Взаємозаміна - це можливість заміни компонентів на аналогічні іншого 
 

виробника. Ця властивість дозволяє прискорити заміну модуля, покращити 

роботу системи та виключити залежність від постачальника. 

Апаратно-програмна сумісність дає змогу використовувати програми що 

виконуються одночасно на різних платформах в спільній мережі, з можливістю 

обміну інформацією між ними. 

Масштабованість дає можливість застосувати одне і те ж програмне 

забезпечення для систем різного розміру. Така система повинна забезпечувати 

можливість простого нарощування функціональних можливостей шляхом 

додавання нових компонентів в апаратну та програмну частини без модифікації 

старих модулів. 
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4. РОЗРОБКА СТРУКТУРНОЇ СХЕМИ 
 
 
 

Структурна схема призначена для відображення загальної структури 

системи, а саме її основних блоків, вузлів та головних зв'язків між ними. Зі 

структурної схеми має бути зрозуміло, навіщо потрібний дана система і як вона 

працює в основних режимах роботи, як взаємодіють її частини. Позначення 

елементів структурної схеми можуть обиратись довільно, хоча 

загальноприйнятих правил виконання схем слід дотримуватись. 

На структурних схемах у вигляді прямокутників або умовних графічних 

позначок зображуються всі основні частини системи (елементи, пристрої, 

функціональні групи) та взаємозв'язки між ними. При цьому графічна побудова 

схеми має давати наочне уявлення про послідовність взаємодії функціональних 

частин, яка простежується за допомогою стрілок, що наносяться на лініях 

взаємозв'язку. 

Схема складається з трьох контурів та контролера. Перший контур це 

контур нагрівання води для пластинчастого апарату. На початку пар та холодна 

вода змішуються в інжекторі, далі вода перекачується в бойлер де 

підтримується певна температура. До бойлера підключений датчик 

температури який передає сигнал на контролер. Гаряча вода з бойлера 

перекачується за допомогою насосу в пластинчастий апарат, там вона віддає 

тепло і повертається назад в інжектор. Також до бойлера підключені датчики 

сигналізації, щоб у випадку переповнення бойлера водою система припинила 

роботу. 

Другий контур, це контур пастеризації молока. На початку молоко 

надходить в урівнювальний бачок. З бачка молоко насосом перекачується в 

пластинчастий апарат. До пластинчастого апарату підключені датчики 

сигналізації, а саме витратоміри. Вони необхідні для того щоб слідкувати за тим 

що молоко вільно рухається по системі. Витратоміри подають сигнал на 

контролер і якщо витрати різко зменшуються, то система припиняє роботу. Це 
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необхідно для того щоб запобігти псуванню установки. З пластинчастого 

апарату молоко надходить в гомогенізатор і вертається назад. Далі з апарату 

молоко надходить до перепускного клапану. Датчик температури визначає 

температуру молока і подає сигнал на контролер. На основі отриманих даних 

контролер перемикає клапан в певне положення, тоді молоко буде рухатись або 

назад в урівнювальний бачок чи далі у витримувач. З витримувача молоко 

проходить через пластинчастий апарат і далі в перепускний клапан. Там датчик 

температури передає сигнал на контролер з температурою молока і на основі 

цих даних контролер перемикає клапан в певне положення. Далі молоко буде 

рухатись назад в урівнювальний бачок або далі в контур 3, в резервуар для 

заквашування. 

Контур 3, це контур заквашування. Коли молоко надходить в резервуар, 

одночасно з цим контролер подає сигнал на увімкнення мішалки і на насос-

дозатор, який буде дозувати закваску з заквасочника в резервуар, відповідно до 

значення витрат на витратомірі. До резервуару підключений датчик 

кислотності, який передає сигнал на контролер, він необхідний для слідкування 

за рівнем кислотності в резервуарі. Коли рівень кислотності досягає певної 

відмітки, це означає що йогурт готовий, тоді вмикається охолоджувач щоб 

понизити температуру продукту, датчик температури передає інформацію про 

поточну температуру на контролер і коли вона досягне певного рівня, тоді 

йогурт з резервуару надходить на фасування. 
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5 ВИБІР ТА ОБГРУНТУВАННЯ ОКРЕМИХ ВУЗЛІВ І ЕЛЕМЕНТІВ 

5.1. Вибір датчика температури 

Датчик температури розроблений для неперервного вимірювання 

температури робочого середовища. В системі що розробляється необхідно мати 

декілька датчиків які вимірюють температуру води та молока. 

Для цієї системи було обрано промисловий термометр опору ОВЕН 

ДТС045-100М. 

 
Рисунок 5.1 – Термометр опору ОВЕН ДТС045-100М  

Технічні характеристики: 

– номінальна статична характеристика: 100М; 

– діапазон температур: від -50 °С до +180 °С; 

– умовний тиск: від 0.1 МПа до 6.3 МПа. 

5.2 Вибір датчика тиску 

Датчики тиску призначений для неперервного перетворення надлишкового 

тиску середовищ в сигнал постійного струму. 

Для даної системи було обрано промисловий датчик тиску ОВЕН ДП100- 

ДИ. Цей датчик оснащений сенсором з вимірювальною мембраною із 

нержавіючої сталі, що забезпечує високу точність вимірювань. Надлишковий тиск 
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перетворює в уніфікований сигнал від 4 мА до 20 мА постійного струму. 

 
Рисунок 5.2 – Датчик тиску ОВЕН ДП100-ДИ 

 

Технічні характеристики: 

– похибка: 0.5%; 

– діапазон робочих температур: від -40 °С до 100 °С; 

– напруга живлення: від 12 В до 36 В; 

– стійкий до механічного впливу; 

– робочий атмосферний тиск: від 66 кПа до 106.7 кПа; 

– верхня межа вимірювального тиску: 25 МПа. 

5.3 Вибір витратомірів 

Витратомір призначений для вимірювання об’ємної витрати рідин. Для даної 

системи витратоміри витратоміри використовуються щоб визначити чи рідини 

рухаються вільно. 

Для системи було обрано витратомір РЕМ-100, це електромагнітний 

витратомір і він може застосовуватись для вимірювання в’язких рідин, емульсій 

та різних розчинів. Для даного технологічного процесу це вимірювання витрат 
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води та молока. 

Витратомір може вимірювати витрати та об’єм рідини, що проходить через 

нього. Для отримання точних результатів необхідно щоб рідина повністю 

заповнювала трубу. Пристрій складається з датчика що розміщений на 

перетворювачі витрат. 

 
Рисунок 5.3 – Витратомір РЕМ-100  

Технічні характеристики: 

– основна похибка: 0.5%; 

– діапазон температур робочого середовища: від -20 °С до 60 °С; 

– максимальний тиск: 1.6 МПа; 

– труба перетворювача: сталь. 

5.4 Вибір датчика кислотності 

Датчик кислотності (pH) використовується для неперервного вимірювання 

рівня pH в речовинах. В системі що розробляється датчик кислотності 

використовується для вимірювання кислотності йогурту. 

Для цієї системи було обрано промисловий датчик pH серії InPro 3250 – 

комбінований pH-електрод з датчиком температури Pt100. Електрод заповнений 
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рідким електролітом під тиском 4 бара, що забезпечує точність вимірювань в 

різних середовищах. 

 
Рисунок 5.4 – Датчик кислотності InPro 3250 

 

Технічні характеристики: 

– діапазон pH: від 0 pH до 14 pH; 

– температурний діапазон: від 0 °С до 140 °С; 

– тиск: 4 бар. 

5.5 Вибір клапанів 

Для системи що розробляється необхідні двоходові та триходові клапани. 

Перші використовуються для подачі або перекриття подачі речовин, другі мають 

такі ж функції, але разом з тим є можливість змінювати напрямок руху речовини, 

перекриваючи один з виходів. 

Тому, було обрано клапани серії LDM RV111 – універсальні клапани з 

малими габаритними розмірами і універсальним способом підключення, 

двоходовий та триходовий. До клапанів підключені електричні приводи LDM ANT 

3-5, вони допомагають здійснювати трипозиційне або пропорційне управління. 

Клапани цієї серії використовуються для передачі води, молока та йогурту. 
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Технічні характеристики: 

– діапазон робочих температур: від +2 °С до +150 °С; 

– матеріал корпусу клапана: сірий чавун; 

– матеріал конуса клапана: нержавіюча сталь; 

– напруга живлення приводу: 24 В. 

Для передачі пару було обрано двоходовий клапан Honeywell V5011S. 

Клапан має низьку інтенсивність витоку, працює разом з електричним приводом 

ML6420. Його можна використовувати для передачі гарячої та холодної води, а 

також пару. Для даної системи такий клапан використовується 

для подачі пару в інжектор. 
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Рисунок 5.6 – Двоходовий клапан Honeywell V5011S 

 
Рисунок 5.7 – Електропривод Honeywell ML6420  

Технічні характеристики: 

– матеріал корпусу: латунь; 

– робоча температура: від +2 °С до +170 °С; 

– номінальний тиск: 16 бар; 

– напруга живлення приводу: 24 В. 
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5.6 Вибір насосу 

В системі використовується всього 3 насоси. Насос для води, молока та 

насос-дозатор для закваски. 

Для молока було обрано насос для харчових рідин Mouvex С. Він підходить 

для перекачки не тільки молока, а інших молочних продуктів також. Матеріали та 

конструкція насосу адаптовані для абсолютної гігієнічності та безпеки 

виробництва. 

 
Рисунок 5.8 – Насос Mouvex C  

Технічні характеристики: 

– температура: до 150 °С; 

– витрати: до 45 м
3
/год; 

– тиск: до 15 бар; 

– матеріал корпусу: нержавіюча сталь санітарного виконання. 

Для перекачування води з бойлера і подальшої циркуляції було обрано насос 

для циркуляції NKM-GE. Він застосовується для забезпечення циркуляції води в 

замкнутому контурі. 
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Рисунок 5.9 – Насос для циркуляції NKM-GE 

 

Технічні характеристики: 

– номінальна потужність: 5.5 кВт; 

– живлення: 3*400 В, 50 Гц; 

– натиск: від 8.5 м до 12.6 м; 

– витрати: від 60 м
3
/год до 180 м

3
/год. 

Для додавання закваски в молоко було обрано насос для сипучих продуктів 

Yamada. Цей насос працює в режимі передачі сухого порошку з низькою об’ємною 

щільністю без втрат. 

 
Рисунок 5.10 – Насос для сипучих продуктів Yamada  

Технічні характеристики: 
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– пневматичний привід; 

– продуктивність до: 48 м
3
/год; 

– матеріал корпусу: нержавіюча сталь. 

5.7 Вибір мішалки з електроприводом 

В системі що розробляється є резервуар для заквашування, процес 

заквашування включає перемішування, тому необхідно обрати мішалку яка, буде 

підходити для перемішування молока та йогурту. 

Тому було обрано мішалку Alfa laval типу ALT. Вона універсальна і 

підходить до більшості резервуарів, її можна використовувати в харчовій 

промисловості, а також в стерильних системах. Мішалка має вільно підвішений 

вал без нижньої опори і привід та застосовується для перемішування і збереження 

однорідного середовища в резервуарах. 

 
Рисунок 5.10 – Мішалка Alfa laval ALT  

Технічні характеристики: 

– напруга живлення: 420 В; 

– частота: 50 Гц; 

– розміри: 33х350 см; 

– матеріал: нержавіюча сталь; 

– тип двигуна: IEC IP55. 

5.8 Вибір контролера 

Завдання автоматизації заданої установки передбачає обробку контролером 
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різних аналогових сигналів від датчиків первинної обробки, а також видачі 

сигналів управління. Тому було обрано контролер фірми Phoenix Contact – AXC 

3050. Це модульний контролер для системи вводу/виводу Axioline F. Він 

реалізований таким чином, щоб виконувалась максимальна продуктивність, зручне 

та просте керування та можливість використовування в складних промислових 

умовах. Програмований логічний контролер серії Axiocontrol має достатньо 

міцний корпус та відмінні властивості електромагнітної сумісності. Крім того, 

використання такого контролера дає змогу підвищити рівень безпеки, адже він 

містить вбудоване джерело безперебійного живлення. У поєднанні із системою 

вводу/виводу Axioline F пристрої Axiocontrol забезпечують максимальну 

швидкість роботи завдяки прямому підключенню до шини. 

Властивості контролера: 

– пристрій Profinet; 

– Modbus/TCP-client; 

– підтримка багаточисленних протоколів; 

– можливість використання в морських умовах; 

– можливість безпосереднього з’єднання в ряд до 63 модулів 

вводу/виводу; 

– вмонтоване джерело безперебійного живлення; 

– програмування і конфігурація за допомогою USB; 

– 3 інтерфейси Ethernet; 

– розширений температурний діапазон від -25 °С до 60 °С; 

– SD-картка в якості змінної пам’яті. 
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Рисунок 5.10 – Контролер Phoenix Contact AXC 3050 

 

Контролер містить три типи інтерфейсів передачі даних: інтерфейс 

локальної шини Axioline F зі швидкістю 100 Мбіт/с, 3 інтерфейси Ethernet зі 

швидкістю передачі даних 10/100 Мбіт/с, інтерфейс задання параметрів та 

обслуговування що відключається через мікро-USB типу В зі швидкістю передачі 

115.2 кбіт/с та інтерфейс послуг що підключається через USB типу А. 

Технічні характеристики: 

– температура оточуючого середовища: від -25 °С до +60 °С; 

– вологість повітря: від 5% до 95%; 

– атмосферний тиск: від 70 кПа до 106 кПа; 

– ступінь захисту: IP20; 

– електроживлення: 24 В; 

– діапазон напруги живлення: від 19.2 В до 30 В; 

– кількість входів лічильника для сигналів 24 В: 2; 

– струм що споживається: 408 мА; 

– мови програмування що підтримуються: стандарт IEC 61131-3. 

5.9 Вибір модулів вводу/виводу 

Відповідно до розробленої функціональної схеми необхідно мати не менше 

11 аналогових входів для датчиків, 8 аналогових виходів для клапанів, 4 
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дискретних входи та 4 виходи для керування насосами та мішалкою. 

Тому додатково використовуються модуль цифрового вводу/виводу AXL F 

DI8/1 DO8/1, модулі аналогового вводу AXL F AI8, AXL F AI4 та модуль 

аналогового виводу AXL F AO8. 

Ці модулі зручні в налаштуванні, також є можливість доступу до виробу 

через веб-сервіс. Вони легко підключаються до контролера Axiocontrol через 

систему Axioline F та підтримують протоколи Profinet або Modbus/TCP. Обмін 

даними відбувається швидко через гніздо шини і мають захист від 

електромагнітних перешкод. 

 
Рисунок 5.11 – Модуль вводу/виводу  

Модуль AXL F DI8/1 DO8/1, має 8 цифрових входів та 8 цифрових виходів зі 

швидкістю передачі даних по локальній шині 100 Мбіт/с. Призначений для 

застосування всередині станції Axioline F. Він слугує для 

реєстрації і видачі дискретних аналогових сигналів. Для підвищення 

завадостійкості передбачена можливість налаштування часу фільтрації на входах. 

Виходи захищені від короткого замикання та перевантаження. 

Характеристика цифрових входів: 

– тип підключення: зажим push in; 
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– час фільтрації: 3000 мкс; 

– діапазон вхідних напруг для сигналу «0»: від -3 В до 5 В; 

– діапазон вхідних напруг для сигналу «1»: від 11 В до 30 В; 

– номінальний вхідний струм: 2.4 мА. 

Характеристики цифрових виходів: 

– тип підключення: зажим push in; 

– вихідна напруга: 24 В; 

– вихідний струм на 1 модуль: 4 А. 

Модуль AXL F AI8 має 8 аналогових входів, AXL F AI4 – 4 аналогових 

входи. Ці модулі призначені для реєстрації аналогових сигналів напруги. 

Характеристика аналогових входів: 

– час цифро-аналогового перетворення: 2 мкс; 

– представлення вимірювального значення: 16 біт; 

– вхідний сигнал струму: від -20 мА до 20 мА; 

– вхідний сигнал напруги: від -10 В до 10 В. 

Модуль AXL F AO8 має 8 аналогових виходів та призначений для виведення 

аналогових сигналів напруги та струму. Швидкість передачі даних по локальній 

шині 100 Мбіт/с. 

 

Характеристика аналогових виходів: 

– час цифро-аналогового перетворення: 5 мкс; 

– представлення вимірювального значення: 16 біт; 

– оновлення даних процесу: 300 мкс; 

– вхідний сигнал струму: від -20 мА до 20 мА; 

Технічні характеристики загальні: 

– температура оточуючого середовища: від -25 °С до +60 °С; 

– вологість повітря: від 5% до 95%; 

– атмосферний тиск: від 70 кПа до 106 кПа; 

– електроживлення: 24 В; 
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– споживчий струм: 120 мА; 

– кількість входів лічильника для сигналів 24 В: 2; 

– підключення: штекер Axioline F; 

– придатні до використання в тяжких умовах; 

– захист від перенапруги; 

– захист від підключення з неправильною полярністю.– вхідний сигнал 

напруги: від -10 В до 10 В. 
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6. РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
 
 

В процесі проектування автоматизованої системи керування 

технологічним процесом виробництва йогурту, був розроблений алгоритм 

роботи програми контролера. 

Алгоритм відображений у вигляді блок-схем. За допомогою блок-схем 

описують алгоритми та процеси, де кожен крок зображений у вигляді блоків 

різної форми, в залежності від призначення, які з’єднані між собою лініями зі 

стрілками, що позначають напрямок руху по алгоритму. В розроблених блок-

схемах використано всього 3 типи блоків: прямокутник – блок дії або обробки 

даних, ромб – блок прийняття рішення в залежності від умови, прямокутник із 

заокругленими кутами – блок виходу із зовнішнього середовища або входу в 

середовище. Також було використано символ для обриву схеми або виходу в 

іншу частину схеми – круг. 

Так як алгоритм доволі великий, він був розбитий на 3 частини за 

допомогою символів обриву. 

В загальному, контролер проходить весь алгоритм від початку до кінця 

через певні інтервали часу. На початку алгоритму є блок ініціалізації який 

відповідає за процес встановлення програмних змінних в початкові значення. 

Також в ході алгоритму є два блоки для опитування датчиків. Інформація з 

датчиків надсилається для контролера для того щоб в подальшому він міг 

відреагувати на ці дані згідно алгоритму. В ході роботи є декілька звернень до 

блоку опитування датчиків. Також в роботі алгоритму передбачена перевірка 

на порушення технологічного процесу, в разі неполадок виконується блок 

зупинки системи і тоді алгоритм далі не рухається. Після виконання цього 

блоку необхідно систему заново запускати. 

Розглянемо кожну частину алгоритму більш детально. 
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Частина управління нагрівом води зображений на рисунку 6.1 і включає 
 

в себе наступні блоки: 
 

1) блок ініціалізації – необхідний для задання початкових значень 

параметрів; 

2) відкриття клапанів для подачі пару та води в бойлер; 

3) опитування показників на датчиках; 

4) перевірка рівня води в бойлері, очікування поки рівень води не 

досягне мінімального значення; 

5) перевірка рівня води в допустимих межах, якщо рівень більший за 

максимальний, то блок 6, в іншому випадку блок 8; 

6) спрацювання сигналізації, індикація на щиті керування; 

7) вимкнення системи; 

8) увімкнення насосу для води та перемикання клапану для 

можливості циркуляції води по контуру; 

9) перевірка температури в бойлері, якщо менше необхідного 

значення, то відбувається регулювання температури за допомогою 

нагрівача; 

10) регулювання температури. 
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.  

Рисунок 6.1 – Алгоритм управління нагрівом води   
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Наступна частина відповідає за управління процесом підготовки молока до 

заквашування, цей алгоритм зображений на рисунку 7.2 і включає в себе наступні 

блоки: 

11) відкриття клапану подачі молока; 

12) увімкнення насосу для молока; 

13) опитування показників на датчиках; 

14) перевірка показників витратомірів, якщо рівень витрат зменшився, то 

блок 15, в іншому випадку – 17; 

15) спрацювання сигналізації, індикація на щиті керування; 

16) зупинка роботи системи; 

17) перевірка тиску в гомогенізаторі, якщо не відповідає нормі, то блок 15, 

в іншому випадку – 18; 

18) перевірка чи температура молока досягла температури пастеризації, 

якщо так , далі блок 20, ні – 19; 

19) перемикання клапану в положення, щоб молоко рухалось до 

урівнювального бачка на повторну пастеризацію і далі регулювання 

температури води; 

20) перемикання клапану в положення, щоб молоко рухалось до 

витримувача; 

21) перевірка чи температура молока досягла температури заквашування, 

якщо так, далі блок 24, ні – 22; 

22) перемикання клапану в положення, щоб молоко рухалось до 

урівнювального бачка на повторну пастеризацію; 

23) регулювання клапану подачі гарячої води до секції нагріву молока в 

пластинчастому апараті; 

24) перемикання клапану в положення, щоб молоко рухалось до 

резервуару. 
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 Рисунок 6.2 – Алгоритм управління процесом підготовки молока 

до заквашування 
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Третя частина алгоритму відповідає за процес заквашування молока, вона 

зображена на рисунку 7.3 і містить такі блоки: 

25) перевірка витратоміра на наявність молока в трубі, якщо ні, то 

опитування датчиків; 

26) увімкнення мішалки та насосу-дозатора; 

27) перевірка рівня суміші в резервуарі; 

28) перевірка чи рівень суміші перевищує максимальний, якщо ні, то 

опитування датчиків, якщо так – блок 28; 

29) спрацювання сигналізації, індикація на щиті керування; 

30) вимкнення системи; 

31) вимкнення насосу-дозатора; 

32) вимкнення мішалки через t = 600 c; 

33) перевірка чи температура в резервуарі > 42 ˚С; 

34) увімкнення нагрівача якщо температура менше; 

35) перевірка чи кислотність продукту досягла 80 ˚Т, якщо ні – 

опитування датчиків; 

36) увімкнення мішалки та охолоджувача; 

37) перевірка чи температура в резервуарі впала до 20 ˚С, якщо ні – 

опитування датчиків. 
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Рисунок 6.3 – Алгоритм процесу заквашування молока  



52  

7. ВИБІР ЗАКОНУ РЕГУЛЮВАННЯ ТА РОЗРАХУНОК 

ПАРАМЕТРІВ РЕГУЛЯТОРА 

У якості контуру регулювання було обрано регулювання температури в 

резервуарі для сквашування. Для процесу сквашування необхідно підтримувати 

постійно температуру 42˚С. Процес відбувається таким чином: датчик температури 

знімає покази температури з резервуару і передає сигнал на контролер, якщо 

температура менша за необхідну, контролер вмикає нагрівач, якщо на необхідному 

рівні – вимикає. В подібних резервуарах переважно в якості нагрівача 

використовується гаряча вода що рухається у подвійній стінці резервуару. 

Для розрахунку регулятора спершу необхідно визначити передавальні функції 

елементів що беруть участь в процесі та що виступає в якості вихідного та 

регулюючого сигналу. В даному випадку контур складається з датчика температури, 

нагрівача і регулятора. 

Для передавальної функції нагрівача вихідним сигналом y(t) є температура в 

резервуарі, а регулюючим сигналом x(t) – нагрівач. 

Передавальна функція технологічних об’єктів у яких відбуваються 

теплообмінні процеси є аперіодичною ланкою 1-го порядку. Так як в даному 

випадку це передавальна функція нагрівача, то диференційне рівняння, яким 

описується процес, має наступний вигляд: 

T 
dy(t)

 + y(t) = kx(t), (7.1) 

де Т – час реакції зміни температури, 

k (коефіцієнт підсилення) – енергія для нагрівання молока на 1 ˚С. 

Перейдемо до зображення Лапласа: 

dy(t)
 = sY(s), y(t) = Y(s), x(t) = X(s), (7.2) 

                                                TsY(s) + Y(s) = kX(s),                                                (7.3)
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Y(s)(Ts + 1) = kX(s), 

W(s) = 
Y(s)

 = 
k
 . X(s) 

Ts+1 

(7.4) 

(7.5) 

Враховуючи параметри системи, T = 2 с. 

Для розрахунку кількості теплоти, необхідної для нагріву молока на 1 ˚С, 

потрібні наступні значення: 

де с – питома теплоємність, 

ρ – густина молока, 

V – об’єм. 

Формула знаходження кількості теплоти наступна: 

Q = c ∗ m ∗ ∆t,  

(7.6) 

де ∆t – температура на яку нагріється молоко, 

Q – кількість теплоти. 

Q = c ∗ m ∗ ∆t = c ∗ ρ ∗ V ∗ 1 = 3956.5 ∗ 1020 ∗ 1 ∗ 1 = 4.035 МДж. 

 

Отже, k = 4.035. 

Отримаємо що передавальна функція нагрівача має наступний вигляд: 

4.035 
W

нагр 
=
 2s+1 

(7.7) 

Також необхідно визначити передавальну функцію датчика температури. 

Регулюючим сигналом x(t) є температура в резервуарі, а вихідним сигналом 

y(t) 
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є напруга. Для приладів що перетворюють один сигнал в інший 

використовується підсилювальна ланка. 

Тому рівняння має наступний вигляд: 

y(t) = kx(t), (7.7) 

де k – залежність опору датчика від температури. 

Перейдемо до зображення Лапласа: 

W(s) = k. 

Для датчика що був обраний, згідно номінальної 

характеристики при 0 ˚С опір 100 Ом, при 10 ˚С – 104.26, отже 

статичної 

k = 104.26-100 = 0.426. 10 

Отримаємо, що передавальна функція датчика температури має вигляд: 

W(s) = 0.426. (7.10) 

Для розрахунку регулятора необхідно визначити характер перехідного 

процесу, тому за допомогою MATLAB Simulink було змодельовано схему. На 

схемі, що зображена на рисунку 7.1, Wнагр – передавальна функція нагрівача, 

Wдат – перехідна функція датчика температури. Блок Saturation необхідний 

для обмеження вхідного сигналу. За допомогою блоку Step задано необхідну 

температуру – 42 ˚С. 

(7.8) 

(7.9) 
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Рисунок 7.1 – Схема моделі  

 

 
Рисунок 7.2 – Перехідна характеристика  

Як видно з графіка перехідної характеристики, температура досягає 

необхідного рівня і одразу його перевищує і встановлюється на значенні 

трохи більше 60, а для правильної роботи необхідно 42. Тому до схеми було 

додано ПІ-регулятор. Схема з ПІ-регулятором на рисунку 7.3. Розрахунки 

регулятора проведено за допомогою блоку Check Step Response 

Characteristics. Тут P – пропорційна складова, I – інтегральна складова 

регулятора.  
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Рисунок 7.3 – Схема моделі з ПІ-регулятором  

Значення параметрів ПІ-регулятора наступні: P = 0.47, I= -4.36*10
-5

. 

 
Рисунок 7.4 – Перехідна характеристика з ПІ-регулятором  

 

 
Рисунок 7.5 – Збільшений масштаб перехідної характеристики з рисунку 
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Як видно з вище наведених зображень перехідної характеристики з 

застосуванням ПІ-регулятора, температура встановилась на рівні 44, що 

перевищує необхідний рівень температури. 

Тому проведемо аналогічні розрахунки, але вже із використанням ПД- 

регулятора. Схема наведена на рисунку 7.6. Тут D – диференціальна 

складова регулятора. 

 
Рисунок 7.6 – Схема моделі з ПД-регулятором  

Значення параметрів ПД-регулятора наступні: P = 0.48, D=0.49. 

 
 

Рисунок 7.7 – Перехідна характеристика з ПД-регулятором    
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Рисунок 7.8 – Збільшений масштаб перехідної характеристики з рисунку 

  

Для більш точного результату було проведено розрахунки ПІД- 

регулятора, схема з ПІД-регулятором наведена на рисунку 7.9. 

 
Рисунок 7.9 – Схема моделі з ПІД-регулятором  

Значення параметрів ПІД-регулятора наступні: P = 0.47, I = 5.08 * 10
-5

, 

D = -0.27. 
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Рисунок 7.10 – Перехідна характеристика з ПІД-регулятором  

 

 
Рисунок 7.10 – Збільшений масштаб зображення перехідної характеристики з 

рисунку  
 

Отже, з вище наведених рисунків 7.11 та 7.12 видно що перехідна 

характеристика стала краще, температура встановилась на необхідному рівні, 

тобто 42 і час встановлення зменшився. 

Для перевірки роботи моделі з ПІД-регулятором до схеми було додано 

зовнішні збурення за допомогою блоку Random Number. Схема моделі 

зображена на рисунку 7.13.  
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Рисунок 7.11 – Схема моделі зі збуренням  

 

 
Рисунок 7.12 – Перехідна характеристика зі зовнішнім збуренням  

 

 
Рисунок 7.13 – Збільшений масштаб перехідної характеристики  
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Отже, найкраще для регулювання температури в резервуарі підійде 

ПІД- регулятор з такими складовими: пропорційна - 0.47, інтегральна – 

5.08*10
-5

, диференціальна – -0.27. 

Як видно з графіків, також можна використати ПД-регулятор, хоч він і 

має трохи гіршу перехідну характеристику, на відміну від ПІД-регулятора, 

проте отриманий результат знаходиться в допустимих межах. Але, на відміну 

від ПІ-регулятора, час встановлення виріс. 

ПІ-регулятор показав найгірший результат перехідної характеристики 

серед отриманих, адже значення встановилось на рівні 44, хоча повинно 

встановитись на 42. Проте час встановлення менший ніж у ПД-регулятора. 
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8. ОХОРОНА ПРАЦІ І БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 

 

8.1 АНАЛІЗ ПОТЕНЦІЙНО НЕБЕЗПЕЧНИХ ЧИННИКІВ ПРИ 

РОЗРОБЦІ І ЕКСПЛУАТАЦІЇ СИСТЕМИ  

 

Управління всією системою вестиме оператора в інформаційному центрі. 

Вся інформація, що поступає, обробляється робочою станцією і зберігається на 

жорсткий диск. Оператор може контролювати роботу системи прочитуючи 

дані з монітора. 

Наявний в даний час в нашій країні комплекс розроблених 

організаційних заходів і технічних засобів захисту, накопичений передовий 

досвід роботи ряду обчислювальних центрів показує, що є можливість 

добитися значно великих успіхів в справі усунення дії на працюючих 

небезпечних і шкідливих  виробничих чинників. Проте стан умов праці і його 

безпеки у ряді ВЦ ще не задовольняють сучасним вимогам. Оператори ЕОМ, 

оператори  підготовки даних,  програмісти  і інші працівники ВЦ ще 

стикаються з дією таких фізично небезпечних і шкідливих виробничих 

чинників, як підвищений рівень шуму, підвищена температура зовнішнього 

середовища, відсутність або недостатня освітленість робочої зони, електричний 

струм, статична електрика та інші. 

Багато співробітників ВЦ пов'язано з дією таких психофізичних 

чинників, як розумове перенапруження, перенапруження зорових і слухових 

аналізаторів, монотонність праці, емоційні перевантаження. Дія вказаних 

несприятливих чинників призводить до зниження працездатності, викликане 

стомленням, що розвивається. Поява і розвиток стомлення пов'язана із змінами, 

що виникають під час роботи в центральній нервовій системі, з гальмівними 

процесами в корі головного мозку. Наприклад сильний шум викликає труднощі 

з розпізнаванням колірних сигналів, знижує швидкість сприйняття кольору, 

гостроту зору, зорову адаптацію, порушує сприйняття візуальної інформації, 
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зменшує на 5-12% продуктивність праці. Тривала дія шуму з рівнем звукового 

тиску 90 дБ знижує продуктивність праці на 30-60 %. 

Медичні обстеження працівників ВЦ показали, що окрім зниження 

продуктивності праці, високі рівні шуму приводять до погіршення слуху. 

Тривале знаходження людини  в  зоні комбінованої дії різних несприятливих 

чинників може привести до професійного захворювання. Аналіз травматизму 

серед працівників ВЦ показує, що в основному нещасні випадки походять від 

дії фізично небезпечних виробничих чинників при заправці носія інформації на 

барабан, що обертається, при знятому кожусі, при виконанні співробітниками 

невластивих ним робіт. На другому місці випадки, пов'язані з дією 

електричного струму.           

Електричні установки, до яких відноситься практично все устаткування 

ЕОМ, електродвигунів  представляють для людини велику потенційну 

небезпеку, оскільки в процесі експлуатації або проведенні профілактичних 

робіт чоловік може торкнутися  частин, що знаходяться під напругою. 

Специфічна небезпека електроустановок: токоведущие провідники, корпусу 

ЕОМ, електродвигуна  і іншого устаткування, що опинилося під напругою в 

результаті пошкодження (пробою) ізоляції, не подають яких-небудь сигналів, 

які попереджають людину про небезпеку. Реакція людини на електричний 

струм виникає лише при протіканні останньої через тіло людини. Виключно 

важливе значення для запобігання електротравматизму має правильна 

організація обслуговування електроустановок ВЦ, що діють, проведення 

ремонтних, монтажних і профілактичних робіт. При цьому під правильною 

організацією розуміється строге виконання низки організаційних і технічних 

заходів і засобів, встановлених ―Правилами технічної експлуатації 

електроустановок споживачів і правила техніки безпеки, що діють, при 

експлуатації електроустановок споживачів‖ (ПТЕ і ПТБ споживачів) і 

―Правила установки електроустановок‖ (ПУЕ). Залежно від категорії 

приміщення необхідно прийняти певні заходи, що забезпечують достатню 
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електробезпеку при експлуатації і ремонті електроустаткування. Так, в 

приміщеннях з підвищеною небезпекою електроінструменти, переносні 

світильники мають бути виконані з подвійною ізоляцією або їх напруга 

живлення  не повинна перевищувати 42В. У ВЦ до таких приміщень можуть 

бути віднесені приміщення машинного залу, приміщення для розміщення 

сервісної і периферійної апаратури. У особливо небезпечних же приміщеннях 

напруга живлення переносних світильників не повинно перевищувати 12В, а 

робота з напругою не вище 42В вирішується тільки із застосуванням 

(діелектричних рукавичок, килимків і тому подібне). Роботи без зняття напруги 

на токоведущих частинах і поблизу них, роботи проводяться безпосередньо на 

цих частинах або при наближенні до них на відстань менш встановленого ПЕУ. 

До цих робіт можна віднести роботи по наладці окремих вузлів, блоків. При 

виконанні такого роду робіт в електроустановках до 1000 В необхідне 

застосування певних технічних і організаційних мерів, таких як: 

 огорожі, розташовані поблизу робочого місця і інших 

токоведущих частин, до яких можливий випадковий дотик; 

 робота в діелектричних рукавичках, або стоячи на  

діелектричному килимку; 

 застосування інструменту з ізолюючими рукоятками, за 

відсутності такого інструменту слід користуватися діелектричними 

рукавичками. 

 Відповідно до ПТЕ і ПТБ споживачам і обслуговуючому персоналу 

електроустановок пред'являються наступні вимоги: 

 особи, що не досягли 18-річного віку, не можуть бути допущені 

до робіт в електроустановках; 

 обличчя не повинні мати каліцтв і хвороб, що заважають 

виробничій роботі; 
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 обличчя повинні після відповідної теоретичної і практичної 

підготовки пройти перевірку знань і мати посвідчення на доступ до робіт в 

електроустановках. 

У ВЦ розрядні струми статичної електрики найчастіше виникають при 

дотику до будь-якого з елементів ЕОМ. Такі розряди небезпеки для людини не 

представляють, але окрім неприємних відчуттів вони можуть привести до 

виходу з ладу ЕОМ. Для зниження величини виникаючих зарядів статичної 

електрики у ВЦ покриття технологічної полови слід виконувати з 

одношарового полівінілхлоридного антистатичного лінолеуму. Іншим методом 

захисту є нейтралізація заряду статичної електрики іонізованим газом. У 

промисловості широко застосовуються радіоактивні нейтралізатори. До 

загальних заходів захисту від статичної електрики у ВЦ можна віднести 

загальні і місцеве зволоження повітря. [19]. 

8.2 ДІЇ ПРИ ВИНИКНЕННІ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 

 

У Україні щорічно виникають тисячі важких надзвичайних ситуацій 

природного і техногенного характеру, в результаті яких гине велика кількість 

людей, а матеріальні збитки досягають декількох мільярдів гривень. В даний 

час в багатьох областях України у зв'язку з небезпечними природними 

явищами, аваріями і катастрофами, обстановка характеризується як дуже 

складна. Тенденція зростання кількості природних і, особливо, техногенних 

надзвичайних ситуацій, ваговитість наслідків об'єктивно примушують 

розглядати їх як серйозну загрозу безпеці окремої людини, суспільства і 

навколишнього середовища, а також стабільності розвитку економіки країни. 

Руйнівну силу техногенних катастроф і стихійних лих в деяких випадках 

можна порівняти з військовими діями, а кількість пострадавших значною 

мірою залежить від типу, масштабів, місця і темпу розвитку ситуації, 

особливостей регіону і населених пунктів, які опинилися в районі події, 
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об'єктів господарської діяльності. Несподіваний розвиток подій веде до 

значного скорочення часу на підготовку рятувальних робіт і їх проведення. 

Надзвичайна ситуація (ЧС) - порушення нормальних умов життя і 

діяльності людей на об'єкті або території, викликане аварією, катастрофою, 

стихійним лихом або іншою небезпечною подією, яка привела (може привести) 

до загибелі людей і (або) значних матеріальних втрат. 

Надзвичайні ситуації, які можуть виникати на території України і 

здійснювати негативний вплив на функціонування об'єктів економіки і 

життєдіяльність населення в мирний і військовий час, розділяються за 

наступними основними ознаками: 

за сферою виникнення; 

за галузевою ознакою; 

за масштабами можливих наслідків. 

Надзвичайні ситуації, які можуть виникати на території України 

Загальними ознаками надзвичайних ситуацій є: 

 наявність або загроза загибелі людей або значне порушення умов їх 

життєдіяльності; 

 спричинення економічних збитків; 

 істотне погіршення стану навколишнього середовища. 

Всі надзвичайні ситуації за масштабом можливих наслідків розділяються 

з урахуванням територіального розповсюдження, характеру сил і засобів, які 

притягуються для ліквідації наслідків, на НС: 

 загальнодержавного рівня - надзвичайна ситуація розвивається на 

території двох і більше областей або загрожує несенню, а також у разі, коли 

для її ліквідації необхідні матеріальні і технічні ресурси в об'ємах, які 

перевищують власні можливості окремої області, але не менше одного відсотка 

об'єму витрат відповідного бюджету; 

 регіонального рівня - надзвичайна ситуація розгортається на території 

два і більше адміністративних районів (міст обласного підпорядкування), або 
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загрожує перенесенням на територію суміжної області держави, а також у разі, 

коли для її ліквідації необхідні матеріальні і технічні ресурси в об'ємах, які 

перевищують власні можливості окремого району, але не менше одного 

відсотка об'єму витрат відповідного бюджету; 

 місцевого рівня - надзвичайна ситуація, яка виходить за межі потенційного 

небезпечного об'єкту, загрожує розповсюдженням самої ситуації або її 

вторинних наслідків на навколишнє середовище, сусідні населені пункти, 

інженерні споруди, а також у разі, коли для її ліквідації необхідні матеріальні і 

технічні ресурси, які перевищують власні можливості потенційно небезпечного 

об'єкту, але не менш одного відсотку об'ємів витрат відповідного бюджету. До 

місцевого рівня також належать всі надзвичайні ситуації, які виникають на 

об'єктах житлово-комунальної сфери і інших, що не входять в затверджені 

переліки потенційно небезпечних об'єктів;об'єктового рівня - надзвичайні 

ситуації, які не підпадають під відмічені визначення. [19]. 
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9. ЕКОНОМІЧНА ЧАСТИНА 

 

9.1 РОЗРАХУНОК ПОВНОЇ СОБІВАРТОСТІ СИСТЕМИ 

АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ ПОТОКОВОЇ ЛІНІЇ 

ВИГОТОВЛЕННЯ КИСЛОМОЛОЧНИХ НАПОЇВ 

 

Собівартість продукту - це виражені в грошовій формі поточні витрати 

підприємства на його виробництво і збут. Витрати на виробництво формують 

виробничу собівартість, а витрати на виробництво і збут - повну собівартість. 

Розрахунок собівартості продукту за статтями витрат називається 

калькуляцією. Калькуляція собівартості програмного продукту здійснюється 

відповідно «Типовому положенню з планування, обліку і калькуляції 

собівартості продукції (робіт, послуг) в промисловості». /Ссылка на 

літературу: Типове положення з планування, обліку і калькуляції собівартості 

продукції. Затверджено КМ. України від 26 квітня 1996 № 473 // Бізнес. - № 

32-35/. 

Витрати, пов'язані з виробництвом і збутом (реалізацією) продукту 

(системи автоматичного керування потокової лінії виготовлення 

кисломолочних напоїв) групуються за наступними статтями: 

Матеріали і комплектуючі вироби. 

Основна заробітна плата. 

Додаткова заробітна плата. 

Відрахування на соціальні заходи. 

Витрати на утримання і експлуатацію устаткування. 

Загальновиробничі витрати. 
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Адміністративні витрати. 

Витрати на збут. 

 

 

9.1.1 Матеріали і комплектуючі вироби. 

Розглядаються виходячи з відомостей на матеріали, сировину, що 

комплектують, операцію з розрахунку на 1 одиницю випуску. 

 

 

Таблиця 9.1 

Матеріали і комплектуючі вироби 

Найменування 

 

Кількість 

 

Вартість, грн. 

 

Контролер Phoenix Contact 

AXC 3050 
1 160000 

Провідники 12 м 12000 

Сумарна вартість 

купувальних виробів (Сп) 
 172000 

 

9.1.2 Витрати  на основну заробітну плату (Зо): 

Зо=тЧКА=15·400·1·2=12000грн,                                                      (9.1) 

де Т - сумарна трудомісткість розробки продукту (година). 

Визначається експертним шляхом виходячи з фактично витраченого часу на 

виробництво і наладку продукту; 

Ч - середня годинна тарифна ставка 1 робочого, який задіяний у 

виробництві продукту, грн./час; 

До - коефіцієнт трудової участі (розрядності);  

А - кількість працівників задіяних у виробництві. 

9.3.3 Додаткова заробітна плата (10-30% від Зо): 
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ãðí
Êä

ÇîÇä 2400
100

20
12000

100
 ,                                                             (9.2) 

де Кд - відсоток додаткової заробітної плати. 

9.1.4 Відрахування на соціальні заходи містять  відрахування  від 

суми  основної і  додаткової зарплати по встановлених ставках 

- на обов'язкове державне пенсійне страхування - 33,2%; 

- на державне страхування від нещасних випадків - 0,9%; 

- на обов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття - 

1,3%; 

- у зв'язку з   тимчасовою   втратою   працездатності   і   витратами, 

обумовленими народженням дитини і похованням, - 1,5%) 

              ãðíÇäÇîÍñì 6,5313
100

9,36
)240012000(

100

9,36
)(                 (9.3) 

 

9.1.5 Витрати на утримання і експлуатацію устаткування: 

Якщо устаткування знаходиться на балансі підприємства. 

Витрати  на зміст і експлуатацію устаткування (РСЕО) = основна 

зарплата * %РСЭО, визначається з відомостей за аналізом повної собівартості 

продукту (в середньому 120-150%). 

Зуе=зо·150%=12000·150%=18000грн                                                     (9.4) 

 

9.1.6 Загальновиробничі витрати. 

Є витратами, пов'язаними з управлінням підрозділом, витратами на 

службові відрядження співробітників підрозділу (цехи), амортизаційні 

відрахування від вартості основних фондів загальцехового призначення і так 

далі 

Визначаються у розмірі 130-250% від основної зарплати. 

Зобщ=зо·250%=12000·250%=30000грн                                                  (9.5) 

 

9.1.7 Виробнича собівартість продукту. 
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Пс=сп +Зо+Зд + Нсм+зуе+зобщ=172000 + 12000+2400+ 5313,6+ 

+18000+30000 = 239713,6 грн                                                                            (9.6) 

9.1.8 Адміністративні витрати. 

 Можуть включати: 

• витрати, пов'язані з управлінням підприємства; 

• витрати на службові відрядження адміністрації підприємства; 

• витрати на пожежну і сторожову охорону; 

• витрати, пов'язані з підготовкою (навчанням) і перепідготовкою 

кадрів; 

• витрати на перевезення працівників до місця роботи і назад; 

• витрати на сплату відсотків за фінансові кредити, а також 

відсотків за товарні і комерційні кредити; витрати, пов'язані із сплатою 

відсотків за користування матеріальними цінностями, узятими в оренду 

(лізинг); 

• витрати,   пов'язані   з   оплатою   послуг   комерційних   банків   

і   інших кредитно-фінансових установ; 

• податки, відрахування. 

Визначаються у розмірі 140-200% від основної зарплати. 

За=зо·200%=12000·200%=2400грн                                                         (9.7) 

9.1.9 Витрати  на збут. 

Включають   витрати  на   рекламу   і   передпродажну   підготовку   

продукту. Орієнтування ці витрати визначаються у розмірі 5-10% від 

виробничої собівартості. 

Зс=пс·10%=239713,6 ·10%=23971,4грн                                                (9.8) 

 

9.1.10  Повна собівартість продукту. 

С=пс+за +Зс = 239713,6 + 24000 + 23971,4= 287685 грн                   (9.9) 
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9.1.11 Калькуляція собівартості продукту зводиться в таблицю 

Таблиця 9.2  

Калькуляція собівартості системи автоматичного керування потокової 

лінії виготовлення кисломолочних напоїв 

Найменування статей калькуляції 

 
Величина, грн 

 Матеріали і комплектуючі вироби. 

 
172000 

Основна заробітна плата 

 

12000 
Додаткова заробітна плата 

 

2400 

Відрахування на соціальні заходи 

 

5313,6 

Витрати на утримання і експлуатацію 

устаткування 

 

18000 

Загальновиробничі витрати 

 

30000 

Адміністративні витрати 

 

24000 
Витрати на збут 

 

23971,4 

Повна собівартість продукту 

 
287685 

 

 

9.2. РОЗРАХУНОК ЦІНИ СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ 

ПОТОКОВОЇ ЛІНІЇ ВИГОТОВЛЕННЯ КИСЛОМОЛОЧНИХ НАПОЇВ  

 

У ринковій економці існують різні методи ціноутворення: с/с плюс 

прибуток, забезпечення фіксованого об'єму прибули, залежно від рівня 

попиту      [16]. 

Розрахунок оптової ціни продукту проведемо по схемі «собівартість плюс 

прибуток». 

Цопт = З + П                                                                                       (9.10) 

де З - собівартість програмного продукту  

П - величина прибули. 

Прибуток визначається виходячи з нормативу (показника) рентабельності 

виробництва продукції встановлюваного підприємством: 
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%100
С

П
R  ,                                                                                                                       (9.11) 

де R - рентабельність продукції (продукту), приймається в розмірі до 35%. 

Тоді оптова ціна програмного продукту визначається: 

                                                           

ãðí
CR

ÑÖ îïò 3,359606
100

287685%35
287685

100






 ,                                       (9.12) 

Позитивні сторони даної методики полягають в її простоті, комплексній 

очевидності такої функції ціни як відшкодування витрат на виробництво і 

забезпечення прибутковості від створення і реалізації продукту. Недолік даної 

методики полягає в тому, що вона майже не враховує ринкові чинники 

ціноутворення і перш за все попит. Проте в умовах ринкової економіки існують 

ситуації, якщо підприємствам доцільно її застосовувати: в умовах відсутності 

конкуренції (монополії), при обмеженні рентабельності продукції з боку 

держави, виконанні одноразових замовлень, виготовленні оригінальної 

продукції. 

Необхідно відзначити, що для встановлення реальної ціни яка б 

відповідала умовам існуючого ринку програмних продуктів, необхідні 

відповідні маркетингові дослідження. 

   Црозн=цопт·1,2=359606,3·1,2=431527,6грн                                  (9.13) 

де 20% ПДВ 

Висновок. При визначенні повної собівартості системи автоматичного 

керування потокової лінії виготовлення кисломолочних напоїв ми визначили, 

що вона рівна 287685 грн 
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ВИСНОВКИ 

 
 
 

Задачею розробки кваліфікаційної роботи  було підвищення ефективності 

роботи лінії по виготовленню кисломолочних продуктів за рахунок 

автоматизації її технологічного процесу. 

Перевагами реалізації проекту є простота реалізації та використання 

сучасних елементів системи. 

В ході виконання роботи було описано технічні характеристики системи 

та область застосування. Також було описано технологічний процес підготовки 

молока та виготовлення йогурту та проведено огляд існуючих рішень для 

автоматизації технологічних процесів. Після цього було розроблено структурну 

яка включає в себе основні елементи системи та позначені зв’язки між ними. На 

основі структурної схеми було розроблено функціональну схему, на якій 

зображені функціональні елементи, датчики та виконавчі механізми. Після 

цього було підібрано окремі вузли та елементи. 

Далі було розроблено алгоритм роботи системи і зображено його за 

допомогою блок-схем. Алгоритм розбито на три частини, в кожній описується 

окремий контур регулювання. 

Після цього було проведено розрахунки регулятора для контуру 

регулювання температури в резервуарі. Згідно з розрахунків і отриманих 

графіків для підтримки температури на певному рівні найкраще підійшов ПІД-

регулятор. 
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